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"' ...... .,. ................ -..... 

Viterbo, 

Ili.mo Sig. 
SINDACO 

t1ombcr of CISQ Fedcnatlo n 

jRl~R9j 
CERTIFIED HANAGEHCHT S'l"STEM 

IS09001 

dcl Comune di Soriano nel Cimino 
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Spett le 
A.S.L. VT/3 - Servizio Igiene Pubblica 
Via Fermi 
01100 VITERBO 

OGGETTO: Servizio Idrico Integrato del Comune di Soriano nel Cimino - Invio referti analitici.-

In allegato rimettiamo certificati delle analisi ordinarie batteriologiche e chimiche effettuate su campioni 

d'acqua destinati al consumo umano. 
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• 

«< 
~====i talete spa 

Nomfnatiw c:lienle 

TALETE S.P .A. 
Prellevo eseguito da 

Personale Laboratorio Talete 
Descrizione campione I Ellchella 

Motivo 

Analisi di routine 
campione prelevato presso 

lndrizzo Loc:anta 

VIA M.M. ROMm. 48 01100 VITERBO (VT) 
Codice esterno camplona P!esentato I Foglio di prelievo 

Data prelleYO ContrcDo elletlualo da 

ID campione 

242412020 

IDBDP 

242412020 

111D512020 BaAROIANDREA. 

Dala conlrollo 

11/05/2020 
~ conlenllore Numero 

BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO 1 

SORIANO NEL CIMINO (VT)- F.P. Piazza V. Emanuele (vicino alle scuole) -CHIA- RETE CHIA 

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI 

COD. DESCRIZIONE METODICA VALORE LIMITE _.VALORE UNITA' 
PAR. PARAMETRO UTILIZZATA MASSIMO . RILEV. .. :MISURATO DI MISURA 

2 plt APAT IRSA-CNR 
6.5-9.5 '6,75 upH . Manuale 29/2003 

5 Conducib!Dtà elettrica APAT IRSA-CNR . 

Manuale 29/2003 .· . 
323 us1cma2o·c . . 

116 Colore APAT IRSA-CNR 
accettabile acceltabile 

·. 

Manuale 29/2003 

117 Odore APAT IRSl'rCNR accellable acceuablla Manuale 29J2003 

118 Sapore APAT IRSA.CNR 
accettabne • acceHabRe Manuale 29/2003 . 

Fluoruri (F) APAT IRSA.CNR . 

28 Manuale 2912003 1,50 0,20 · mgn 

32 Clorm (CQ APAT IRSA-CNR . .. 
Manuale 29/2003 250 '25 mgn ' . 

78 Durezza totale APAT 1RSA-CNR 
15.SO 14 °F Manuale 2912003 . 

16 Azolo ammoniacale (NH4) APAT IRSA-CNR 0,5 ln.d. ·mgn Manuale 2912003 . 

. . APAT IRSA-CNR 24 Ferro (Fe) Manuale 2912003 
. 0,2 0,014 ···mgn 

481 Torbidità Rapporto ISTISAN-8197 0,24 NTU . 
.• 

148 Arsenico (As) 
Rapporta ISTISAN 

10 5 pgJl 2007131 DAA.003 
.. 

·. . . . 

. 

. 

. 

Giu<fo:lo I daU lfpotfall noi .,....n1e_to..,,o IO!aUvt 11 comp1one ....-

. 

. 

a campione In oggetto rlsu!la chimicamente potabile. 
1 presente c:ettific:ata ~ pvO essere riptodono parzialmente senza autorfzzazlona. 

• 
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Nominativo·denle 

TALETE S.P .A. 

4 
·.·. === 
<3-c< talete spa 

I Indi ritto 

VIA M.M. ROMm, 48 1
1.ocalllà 

01100 VITERBO IVTl 
Prellellll eseguilo da 

Personale Laboratorio Talete 
I Codice esterno campiona Presentato D Fogllo di preDevo D campione llD BOP 

242312020 2423/2020 
Descrizione campione I Etichetta 

Mollvo 

Anafisl di rcutlne . . 

Dala preflevo 

11/0512020 
Tipo contenitore 

Controao effettualo da 

BELARCI ANDREA 

BOTIIGUA DA 500 ML IN VETRO STERILE 
Campione pntlavato presso . . 

Data controllo 

11/05/2020 

r . . . . . . - , • 
· . SORIANO NEL CIMINO (VT}- F.P. Pllitta V. Emanuele (vicino afte scuole)· CHIA- RETI: CHIA 

I . .. · ... · . ·. •·· . . . . . . .. 

. 

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI··~• 

coo. 
PAR. 

1 s1 

I es 

[931 

I i 

I , 
I , 
I i 
I 

I , 
I , 
I , 
I i 

1 • DESCRIZIONE 
·PARAMETRO 

Giudizio 
1 

• : 

. 

METODICA 
· .. UTILIZZATA 

! I ' ·' 
Il ca,mplona risulta baHeriologlcamente pctab!le. 

. ·· . 

. VALORE .LIMITE 
MASSIMO RILEV. 

·. 

. •'. 

VALORE 
. MISURATO 

o ... 
. .·. 

. 

UNITA" 
DI MISURA 

U.F.C/100ml 

. O . , · • . U.F.CJ100ml 
. ·. 

··' •.. u.f.c./10Dml 

. 

. 

. _, 

,· 

. 
. 

l ... rlpotlalnel / ~ 10 relaa"alc:amplone analz2al0. 
a presenta certificato'/~ .,,_ n ~l'zia.ftnenle senza eutorlzz.azk:Jne. 

'iY ir°~Q lori - RA ..., 
~ _,.!IC ILAN1 ~ · 

I I I ~' 03;::: 

1 i . .· , ~"'\, ci~:.: -~,<S-l?J 
.; ~*·1·~ 
Mod. 7R54 ed. 1 - Laboratorio Analisi Acque Società TALETE spa Via M.M. Ro \ v 11 TeL 0761 238 . 
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lndlriz:zo localltl Nominativo cliente 

TALETE S.P.A. VIA M.M. ROMITI, 48 01100 VITERBO (VI} 

Prerie'o!O esegullo da Codloe esterno campione 

Personale laboratorio Talete -

Dcscriziono campione I Etichetta 

Mollvo 

Analisi di routine 
Campione prelevato pre:sso 

Presentato B Foglio di prelievo 

Data prelevo Conbolla effettuala da 

11/05/2020 BEI.ARDI ANDREA 
Tlpo contentlDR! 

BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO 

ID campione ID BDP 

2425/2020 242512020 
Data cordlollo 

11/05J2020 
Numero 

1 

SORIANO NEL CIMINO (VT) • F.P. Via del Castagni 21 civico 37) ·RETE S. GIORGIO 

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI 

COD. -DESCRIZIONE lllETODICA VALORE LIMITE VALORE -- UNITA' 
PAR. .- PARAMETRO UTILIZZATA MASSIMO RILEV. MISURATO DI MISURA 

2 pH APAT IRSA-CNR 6,5-9,5 7M upH Manuele 29/2003 -

5 Conducbintà elettrica APAT IRSA-CNR 
168 uS/ana20"C Manuale 29/2003 • 

APATIRSA-OIR -
116 Colore ac:cetrablle aa:ettabHe Manuale 29/2003 - -
117 Odore APAT IRSA-CNR accolla bilo accettabile ·- Manuale 29/2003 -

-

- 118 Sapore _ APAT IRSA-OIR -

Manuale 29/2003 accettabile accettabile 

28 Ruoruri (F) 
APAT IRSA-QIR 1,50 - 0,35 mgn Manuale 29/2003 -

32 Cloruri (Cl) APATIRSA-CNR 
250 ·15 mgn - - - Manuale 2912003 -

.--_ 

78 Durezza totale APATIRSA-CNR 
1~0 9 "F Manuele 29/2003 

16 Az.o!D ammoniacale (NH4) 
- -APATIRSA-CNR 

0,5 ln.d. mgn Manuale 29/2003 

24 felT'D(Fe) 
APAT IRSA-CNR 

0,2 0,013 mgn - . Manuale 29/2003 -

. 

481 Torbidità Rappcno !ST!~ 0,23 NTU 

148 Alsenlco (As) 
Rapporto ISllSAN 

10 3 • IJ9ll 2007/31 DAA.003 

- ---
. . 

. 

-

Giud"izlo · a.10 sono re!atM al caqione analizzato. 

li campione b oggetto risulta chimicamente potabile. 
~ olla paal,,_.,....,. autorizzazione. 

; - . - ! 

Mod. 7R54 ed.1 ~Laboratorio Analisi Acque Società TALETE spa Via 

• 

'· 
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i I 

! 

I talete spa 

~ominativo cllenle Indirizzo ILocalHà 

TALETE S.P.A. . VIA M.M. ROMITI, 48 · 01100VITERBO NTI 

~fievo esegult~ da !Codi.ice esterno campione Presentato D FogRo di prelievo IO campione 110 BOP 

Pe1SOT1ale Laboratorio Talete 2426l2020 242612020 
Oesctizlone campione I Etichetta Data prelievo Conln>lio effettuato da I Data conln>llo 

I I . 11/0512020 BELARCI ANDREA 11/0512020 i-;._.:._~~~"---'-~~~~~~~~~~~~~~-J...._.!.~====__Jc...::::==..::.:::::..:.::.:::::..:::::..:...~~__JL-..:..::::;::.::::::=....-1 .. 
lipo contenitore I Num

1

em 

eomGUA DA 500 ML IN VETRO STERILE 

Motivo 
I 
AnaHsi di routine 

Campione prelevato presso 
' SORIANO NEL CIMINO (VT) -F.P. Via del Castagni 2 (civico 37 )- RETE S. GIORGIO I . I • 

coo. 
PAR. 

1 DESCRIZIONE 
. PARAMETRO 

I I 81 eonrorml totali 

li 85 E.coli , 

'931 Entero.;.,cchl · .. 
' 

I 1: 

li - ' 

!! .i 

I Il i . . 

I I! I i . 

11' I ; t 

li I 

I , 
11: , 

li : 

Giudizio 

. 

. 

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI 

. 

~ 

METODICA 
UTILIZZATA. 

APAT IRSA-CNR 
Manuale 2912003. 
APAT lRSA-CNR 
Manuale 2912DD3 
APAT IRSA-CNR 
Manuale 2912003 

. 

VALORE LIMITE · 
MASSIMO RILEV • 

o 

o 

D . 

. 

. 

. 

li ';,,.;.pione risulta batteriologicamente potabile. 
I 

1 

·. 

VALORE 
MISURATO 

o 
o 

.. 
o 

. 

' 

UNITA' 
DI MISURA 

U.F.Cl100ml 

U.F.CJ100ml 

u.f.cJ100ml 

lllod. 7R54 ed.1 -Laboratorio Analisi Acque Società TALETE spa Via M.M. Romiil;4i!'(VT) Tel. 0761 238 
i . 
i i 
' 
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• 

talete spa 

Nominativa dlenla 

TALETE S.P .A. 

ln<flrizZD 

VIA M.M. ROMITI, 48 

Locafotè 

01100 VITERBO (VT) 

Prette.o eseguilo da Cadlce eslemo campione Presentato n 
Personale Laboratorio Talete 

Fogno c11 pre&evo Dc:omplone 

2427/2020 

IDllDP 

242712020 
Descrtz:Jona campione I Etichetta 

Morivo 

AnaUsl di routine 
Campione pretewto presso 

Data prenevo 

11/0512020 
Tipo contenftore 

controno effell1Jalo da 

Ba.ARDI ANDREA 

eomGLIA DA 1 LITRO IN VETRO 

SORIANO NEL CIMINO (VT} • F.P. Via Roma (Incrocio Via Porta Castagnara)· RETE CIUANO 

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI 

COD. DESCRIZIONE METODICA VALORE Lll\'llTE VALORE 
PAR. PARAMETRO . UTILIZZATA MASSIMO RI~. MISURATO·· . 

2 pH APAT IRSA-CNR 6.s .. s.s 7,01 Manuale 29/2003 
. . . APAT IRSA-CNR . 

5 CondudbllUà elettrica 153 Manuale 2912003 

116 Colore . . APAT IRSA-CNR accettabfle • ... -_ - accettabile . •. Manuale 2912003 

117 Odore 
APAT IRSA-CNR 

accettabile accettabile · Manuale 2912003 . 

. APAT IRSA-CNR . 

118 Sapore. accettabile 
. 

. aécettabile 
• Manuale 2912003 

28 Ruorurl (F) . 
· APAT IRSA-t:NR 1,50 0,22 

.. Manuale 29J2003 · 
. APATIRSA·CNR 32 Cloruri (Cl) ... Manuale 2912003 .250 11 

. 

78 Durezza totale APAT IRSA.cNR 1$-50 . ·5 Manuale 2912003 -

16 Azoto ammoniacale (NH4) APAT IRSA-CNR 0,5 t,n,d, Manuale 29/2003 . . 

Ferro (Fe) APAT IRSA-CNR . 

24 Manuale 2912003 0,2 - . ' 0,012 

481 Torbidità Rapporto ISTISAN:at97 . 0,22 

148 Arsenico (As) 
Rapporto ISTISAN 

10 6 2007131 OM.003 . 

. . 
l 

. 
• ' . ' 

Glud1zlo 

Il campione in oggetto risulta chimicamente potabile. 

. . ~ 

Mod. 7R54 ed. 1 •Laboratorio Analisi Acque Società TALETE spa Via M.M. Rom 

Data conlloHo 

Numero 

1 

UNITA" 
DI MISURA 

.upH 

. ustan a 2o•c 
. 

mg/I 

mgll 

"F 

mgn 

mgn 

NTU 

pgn 

.. 

. ; 
-'' 

; .. 
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' 

' 

' 
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«<~talete spa 

Nomlna1iva cliente 
' TALETE S.P .A. 

'

Indirizzo 

VIA M,M. ROMITI, 48 

Località 

01100 VITERBO 1Vn -

Pielievu eseguilo da 
' Personale Labora!orla Talete 

I Cadlca estemo campiona Presentato I - Foglio di p191ievo , 'ID campione I'° BDP 
2428/2020 242812020 

Descrtzlone campione I Etichetta Oa!a pn!!ievo Contro Do elfettuato da 

1: 1 - - 11/05/2020 BELARCI ANDREA 
'!llo conlenltote -

~Usi di routine eomGUA DA 500 ML IN VETRO STERILE 

· campione pretevato pll!Sso · . . . - -

SORIANO NEL CIMINO (VT) • F.P. Via RÒma (Incrocio Via Porta castagnani) ·RETE CIUANO 
I! : - , -, -- - - , . 

1 l 
I'. -

--

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI, . -
. 

'

Oa!a con!tollo 

11Jll5/2020 

-

Numero 

1 

COD. 
PAR., -

, DESCRIZIONE 
PARAMETRO 

METODICA VALORE' -,LIMITE VALORE _ UNITA' 
UTILIZZATA MASS~O ·.,RILEV. • MISURATO DI MISURA .- . ,• . 

APAT IRSA-CNR .O Manuale 29/2003 - -I' 81 - Collforml totaO 
.. -

U.F.C/100ml o 
APAT IRSA-CNR - .. 
Manuale 29J2003 -· -

o li es E.coll : ' 
- -

-. o 
' 

U.F.CJ100ml 
' 

APAT IRSPrCNR -

· Manuafa 29/2003 ·"' o -
(931 Enterococdll 

,_ 
-o '" 

- -
u.f.cJ100ml 

-· 
- ' I-·; " 

-- --li ' 1 
' --- -

-
-

I: i 
·- ... ' 

-

I' -' ~ ' . -

- . -- ~, 

- -- - ' 

li 'I: 
i,,, ' 

li'. : .,. 

. ,. --

li ' li 
' 

- -

li : 
--

11 
' 

:!. ! 

li ::1 ,, 
-

-

li ili ' • 

GiudlZlo ldaa riporlau nel ~~m.tMll campione...-

tl_~,m~one risutta batterlologlcamente potabUe. •-•lece<ffcato 7, ~ 3,°panla"""""' semaau10<luatb10. 
/.!:iJ rc'.aboratorl 

i 1 
1 ,. ;/§~~ -~ùRA ~) 

i : l : , t 1 ~ a tLANl ~ 

li 1_ ! '4. N lS3903 ?fti 
, , ~- 'ez.A_.-'.sy 

Mol!; 7R54 ed.1 ·Laboratorio Analisi Acque Società TALETE spa Via M.M~R& .:!!li'~~ n, TeL 0761 238 

i: ! 
I 

i] 
' 

• 
• - -
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G 

- talete spa 
' . .. 

Nominativo croente llldirlzm località 

TALETE S.P.A. ' VIA M.M. ROMm, 48 01100VITERBO (Vf) 
Prelevo eseguito da I Codice esterno cam~ Presentato n Foglio di preliew I ID campione I ID BCP . 
Personale laboratorio Talete . . . 2430/2020 2430l2020 

Desalzlone campione/ Etlclletta I Cala prelievo Controllo effettuato da · I Da!a controllo 
. . . 11!0512020 BEI.ARDI ANDREA 11I05/2020 

Moliuo·· ' n>o conteni!o"' IN=:~ ' ' Analisi di R>UUne I . BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO 

C8mpione prelevato pmso . 

i 
SORIANO NEL CIMINO (Vf) • F .P. Piazza San Paolo della Croce • S. EUTIZIO • RETE S. EUTIZIO 

·. ·. . 

' 
' RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI 

. . 

COD. DESCRIZIONE . METODICA VALORE LIMITE VALORE UNITA'· 
PAR. PARAMETRO UTILIZZATA. MASSIMO RILEV. · MISURATO· : DI MISURA 

2 pH 
. · . N'AT IRSA-CNR .. 

. 6,5·9,5 6,84 upH 
. .... Manuale 29/2003 . 

N'AT IRSA-CNR . . 

5 ConduclbU!tà elettrlca 
L1anua!e 2912003 

· .. . . 
253 ... uS/an a20"C .. . 

116 Colore " 
N'AT IRSA-CNR 

accell3bt1e aeéettable ManU&fe 29/2003 - -- -- -. Af'AT IRSA-CNR 117 Odore . . 

P.r1anuale 2912003 accettabnc . accellabDe __ -: 

118 Sapore Af'AT IRSA-CNR accell3blle accettabDe Manuale 2912003 
' 

. 

28 Fluona1 (F) N'ATIRSA-CNR ·· 
1,50 

: 
0,16 mgn_·· . 

Manuale 2912003 .. 

32 Cloruri {Cl) Af'AT IRSA-CNR .250. 
·. . 

15 mg/I 
. : Manuate 29/2003 - : . 

78 Durezza totale : N'ATIRSA-CNR 15-50 5 •f ·. Manuale 29/2003 . 

' Af'AT IRSA-CNR 
16 Azoto ammoniacale {NH4) 0,5 t.n.d. mg/I Manuale 2912003 . 

. N'AT IRSA-CNR . 

24 Ferro (Fe) . .,· Manuale 2912003 0.2 0,014 mg/I 

481 Torbidità Rapporto ISTI~-8197 . 0,24 NTU . ·. . .. 

148 Arsenico (As) 
Rapporto ISTISAN IO 4 pgn ·. 2007131 DAA.003 

. 

i 
: : 

i 
l . . 

. . . I . . . . 

. . . . i . . 
Giudizio I daU ri"°"' ~oetp.....r.~ ~campiOlleonaliualo. 
Il campione In oggetto risulta chimk:.lmenle potabne. 

I presente ceni cato non . senza IUlotlzzaDone. 
/, ~~~ _,_ ;I/, . • 

' .. ~ ton 
~1-....-11u.1:,,-

2 AURA -;; . 

' 
! ' I ~~ SUlLANI 

1 ~ I 
. 

,.Y,,\J -,,_~s;~o3 .I. f1t 
Mod. 7RS4 ed.1 ·Laboratorio Analisi Acque Socie~ TALETE spa Via M.M.R , 'J.11 G'®' :i'el. 0761 238 
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-
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•. 

l 
. 

. 

; .,_,-
'i' 

: .· 

' 

i 
i 

' 

' 



' 

·, 

. 

' 

. 

· Il 1 

I! ... 
Certificato n. 244312020 del 13/0512020 
f>aQ;n3111 

\i ! ,, . 
i 

' I ' ! ' ' I 
I 

i ' I spa 
I ' 

Nomlnallvo cllen!e 
1
TALETE S.P.A. 
~...,eseguilo da 

'Pèrsonale laboratorio Talete '

Indirizzo 

VIA M.M. ROMm, 48 
, Codice esterno camplone Presentato I 

llocaliti 

01100VITERBO (Vl1 

Fogno di prelievo ID campione 1•0 BDP .... 

242912020 2429/2020 
Qescrizione campione I Etichetta , Data prelievo ControUo effettuato da Data controllo 

I! 1 
' ! 1fl0512020 Ba.ARDI ANDREA . 11/05/2020 

~: ~~~' 1~1~ 
Ana6sl df routine BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE 1 ~eam.:..::~p=lon~e~pie:.:::::leval:::.::o~p<es~-.. ~-,~~~-,.;,_~.~~-.~~-.-1..::::::.:..!~.:::.:.;~~.,::.::::..:::::..::.:~:..:.:..:=.~.=.:.:.:=:..._~~-L-!.---!, 

SORlANO NEL CIMINO (VT). F.P. l'iazza Sàn Paolo dena Croce. s. EUTIZlO. RETE s. EUT1210 
I' ,, . 
'·: ' 

li i: 
i I 

li 'i 
RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI 

·. 

COD. , I DESCRIZIONE 
PAR. PARAMETRO 
,, 

81 i\ Coliforml totan 

Il 85 
' 

.E.coli : 

1:ro1 
lll 
11 I I. '. . 

I, , I 
li• I 

' 

1: I 
li, I . 

I: I 
li d 
li I 
H I li '' I 

li I • 

I i' I ' 

11 ' ,, ; 
-

Glucl1zlo 
I I; ' : . -

·, 

. 

. ,, ' 

'METODICA. 
UTILIZZATA 

APATIRSM:NR · · 
· ·Manuale 2912003 

APAT IRSA-CNR . 
Manuale 2912003 
APAT IRSA-CNR 

' · • Manuale 2912003 

. 

-

n campione risulta batteriologicamente potabile. 
! 

VALORE, LIMITE 
MASSIMO RILEV. 

' 'o .. 
' 'o 

·, 

' 

. 

. .' 

VALORE 
MISURATO 

o 

o 

o 
. ' 

. . 

• .. 

I , 

UNITA' 
01 MISUJV. ,.: 

U.F.C/100ml 

U.F.CJ100ml 

. uJ.cJ1 OOml 

. '. :-· 

' 

' 

'ocì. 7R54 ed.1 - Laboratorio Analisi Acque Società TALETE spa Via M.M. Romìtì, 41ffvTJ TeL 0761 238 

', i 
. 

. 



.. 

. 
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I ta Let.e spa 

Nomlnallvo cfienta 

TALETE S.P.A. 
Prelevo eseguito da 

Personale Laboratorio Talete 
Descrizione campione I Etiche~a 

Indirizzo 

VIA M.M. ROMm. 48 
Cocfice esterno campiono Presentato I 

Data preroevo I 
11/0512020 

Località 

01100 VITERBO 

Conlrollo ellettualo da 

BELARCI ANDREA 
MoUvo T'I'• contenitore 

I 
AnaUsl di routine eomGUA DA 1 LITRO IN VETRO 

campione prelevato presso • · 1 .. . · · I . 
SORIANO NEL CIMINO (VT) - Distributore Soc. Loreru:onl snc -Via A. Fel'l'UZ%l- uscita·· · 

! . I . 

RAPPORTO ~I PROVA E Dl~NAUSI. 
COD. 

. 
· DESCRIZIONE METODICA VALORE ··LIMITE · VALORE • 

PAR. PARAMETRO UTILIZZATA MASSIMO ·RJLEV. • .: MISURATO 

148 Arsenico (As) 
RapportolSTJSAN . ·10 . <1 20071:!1 DAA.003 

2 pH. M'AT IRSl'..CNR 
Ei,65 . ' Manuale 2B/2003 .· ~.s .. e,s 

5 Conducibilità eletttlca APATIRSA-CNR ·. 158 .. 
Manuale 2912003 

: APAT IRSA-CNR . 

19 Azoto nitroso (N02) ! Manuale 2912003 0,5 Ln.d. 
. 

78 Durezza totale APAT IRSA-CNR 
.15-50 5 . Manuale29/2003 

APATIRSA.CNR 28 Fluoruri (F) 1,50. 
. 

0,22 Manuale 29/2003 

' . I 

. ·. , . 

. 

. .· . . . 

; 
. 

. 

... 

I 

. 

. . . I . 

Giudizio 

. 

.. 

IDBOP · 

241612020 

Da!a controDo 

11/0512020 

. 

Numera 

1 

UNITA' . 
DI MISURA 

1111n 
·. 

upH 

uSlcm a 20-C . 

mg/I 

"F 
. 

mg/I .. · 

' 

.. 

Mcd. 7R54 ed. 1 ·Laboratorio Analisi Acque Società TALETE spa vi.I M.M'..!Jiéf'Mlrt1;4s (VT} Tel. 0761 238 

.-: -

... i 

'. 

·.,_.' 
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Certificato n. 2429/2020 del 15/05/2020 
.. . ~ ! I 

' Pagina 1/1 · 
' i G 

' 

C<< . 
' 

j il 1 talete ' ! spa ' . . 

Nominativo c!lenle lndlrizzc! I= VITERBO IVT\ 
' ' TALETES.P.A. VIA M.M. ROMITT, 48 

Preliew eseguilo da I Cod"ace esterno campione Presentato D · Fogr1a di P<e!iew IO campione I 'D llCll' . ,. i ' 

Personale Labora!Drio Talete 241512020 241512020 
Descrizione campiona I Ellchel!a Data prelleYo ConltODo. etrottuato da I Data conrrouo 

11 I I 11/0512020 BELAROI ANDREA 11/0512020 . 1: :, I 

Motivo Tipo conrenitore . 

I~"'° I ' Ana&sl di rollflne . . BOTIIGUA DA 600 Ml. IN VETRO STERILE 
Campione j>rehNato presso 

SORIANO NEL CIMINO (VT}. Distributore Soc. Loranzonl snc. Via A. Ferruzzl- uscita •. 
i:' I ,· . . . 11 • ' ·- • . 

11;r 
. 

i RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI .. ! - :, 
" 

' . .· .. .. 
.·LIMITE 

. . 

COD. DESCRIZIONE METODICA VALORE· VALORE 1,JNJTA' 
PAR. ; · PARAMETRO llTIUZZATA . MASSIMO RILEV. '. MISVRATO DI MISl,IRA 

li e9 Carica batterica totale · APAT IRSA-CNR -: 
V.,G.10 o '. 1,1.F.CJml 

. . Manuale 29/2003 

I 933 Conteggio colonie a 22-C H'AT IRSA-CNR 100 D_ u.f.c.lml Manuale 29/2003 . 

I< s1 APAT IRSA-CNR . eor1ronn1 totali · .Manuale 29/2003 · .o :...:, o U.F.C/100ml . 
''' ' 

1rss APATIRSA-CNR . 

E.cofi ManuaTe 2912.003 - o ,o.' U.F.CJ100ml 1: • . 

93j APAT IRSA-CNR . 

Enleracocchl - Manuale 2912003 .. o. o.· u.tcJ100ml 
.. . - . . H'AT IRSA-CNR 932 Pseudomonas aeruÌJlnosa Manuale 29/2003 o o 

' 
u.f.c.1250 ml 

l I . : . 

' . . 
. 

li ' ·. . 
. '· I 

1: I . . - .· 

I! I • . . 

~li I ' 

-: . 
1 . 

.. 

li I ! 

li i i 
' 

. 

. 

I' I i: 
I . 

: 

l'1 I i : ·. 

. ,, 
' ' . . I 

~1udizto 1 I clall dpar!aU nel piosenle - sono re!ati.t ~campione analizzalo. 

Il 
' . I preserde ccrti6cato non pW essere , senza l1.llDrlzzazion. 
' .~~\\. ' ' U Dire '""'• ~;jmi ' I. /.~'/~. -~ . i . . !:::: t> ~f\P. .... , 

! I < \J'i .... !.\\ .r.:. ' 
i a · O'l :r1

.: 

i'· \~,\ ~p. ',,,,e;:/ 
. • D,,.,. ...................... _ ...... T ................ ~~· ·" 

j: 
. 



Certificato n. 2431/2020 del 13/05/2020 
Pagina 1/1 

talete spa 

Nominativo cliente 

TALETE S.P.A. 
Prefievo eseguilo da 

Personale laboratorio Talete 

Indirizzo 

VIA M.M. ROMm, 48 

~Ice esterno campione Presentalo il 

Locafl!à 

01100 VITERBO (VT) . 

FogHo di prellevo ID campione 

2417/2020 

IDBDP 

241712020 

Desaizione campione I Etichetta Data prelievo I Controllo effettuato da . • Data conhollo 

11/0512020 BELARCI ANDREA 11/0512020 

Motivo Tipo ~ntenitore I Numero 

Anallsl di routine BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO .. 1 

camptone prelevato presso_ ; . _ . - . _: I · . ... --. -- · -· 
SORIANO NEL CIMINO (VT) • Distributore Soc. Lorenzonl srl. P.za S. Paolo della Croce. uscita. · .. · . : . . . .. I 

. . 

' RAPPORTO DI PROVA E DI ÀNALISI . 
. ·. I 

COD. 
_- PAR. 

DESCRIZIONE 
PARAMETRO 

METODICA·.: . 
UTILIZZATA 

.. VALORE 
MASSIMO , 

LIMITE 
RILEV, 

.VAL.ORE ., UNITA'· 
~ MISURATO,:· -- - ~ DJ MISURA 

. 

' -. -
148 Arsenico (As) 

Rapporto ISTISAN 
10 i 

. . •< 1 !Jgll 2007131 DAA1l03 
APAT IRSA-CNR _,- - . 6,5-9,5 . .. ·s,94 upH 

. Manuale 29/2003 _ .. 

. 

2 pH . 
·. APATIRSA-cNR : .253 . --~ ... uS/an a 20°C , Manuale 2912003 ·. . · 

. . 5 ConduaòTiità elettric:a · 

: APATIRSA-CNR .. 
0,5 Ln.d.c· mg/I Manuale 29/2003 .. 

19 Azoto nitroso (N02J 

APAT IRSA-CNR 15-50 9 "F 
. ' Manuale 29/2003 . : . ·. 

· . 78 Dure2za totale 

.j. APAT IRSA-CNR 
1,50 .. 0,35 ·.mg/I --Manuale 29/2003 -_ .. . 

28 . Fluoruri (F) 

.. . .· 

. ,· . .. 
. 

. . 

I 

I 
. 

.·• 

' .. . 

. 
. 

'.. . · ... 

. l I f . 
Glulfiz!o · I daU riportati nel piesente cer!ilioato &Ol{o rela!M al cam- analizzata. 

Il presente certifleato non pua · parziaJmente senza autortzz:azione. 
, \.OG/ ~- • rii ~boraton .. · · 

<::) ~~ "" ' «. oO ~\ 
:;;;! 'P! -."'\' !-
z "~..(' "'' mi .A->Y'l•·t·' ~ ( . _ _ _ ; . __ lg \ l?.";..s" ;>0'3 ~i 

'--.----. ----------,------.-~ I I ,\.'1f~," Slil .-~/ "'°' 
· Mod. 7R54 ed.1 • Laboratorio ~nalis~ Acque Società TALETE spa Via M.M.·~~J~()'' -1<" y el. 0761 238 

. 

.. 

. .· 

.. .; ·. 

. 
' 

·,··' -

" 
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Certificato n. 2432/2020 del 15/05/2020 ,, . ~ 

Pagina 111 
fl ' 

; • 

.. <«::::: talete spa 

Nomtnallvo dfenle I Indirizzo · I Locali!! )' ~ ; 

:TALETE.S.P.A. VIA M.M. ROMITI, 48 01100 VITERBO (VI) 
Pre6evo esèguilo da -I ~.ce·estemo camplon~ Presentato a Fogfio di prelievo IO camprone I 'o BDP I: t 
Personale Laboratorio Talete 241812020 2418/Z020 
Descrizione campione /Etichetta Data prefievo Controllo effettualo da Data ccntrono 
li I . 11f05/2020 BELARDI ANDREA 11f05/2020 
Motivo Tipo contenitore 'Numero I I 
AnaOsl di routine . BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE 1 . 

. 

CamP.ione prelevato presso 
. 

' • 
SORIANO NEL CIMINO (VTJ • Distributore Soc. Lorenzoni srl • P .za S. Paolo della Croce • uscita • 
11 ·. '· - . -. . - -

~ I 
i .. 

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI 
. .. . . . 

.. ; CDD. 
I 

DESCRJZIONE METODICA VALORE LIMITE VALORE UNITA' 
.. PAR. PARAMETRO UTILIZZATA MASSIMO -RILEV. MISURATO OIMISURA . . 

\:, ~o Canea batterica totale 
APAT IRSA-CNR V.G.10 2 U.F.CJml Manuale 29l2003 · . 

1:9~ APAT IRSA-CNR . . 

' Conteggio colonie a 22'C 100 6 u.f.cJml Manliale 2912003 .. .. 
. 

\i 8_1 Conformi totali 
APAT IRSA-CNR o o. UF.Cf100ml 

. Manuale 29l2003 

l!-~5 E.coli ; 
APAT IRSA-CNR 

• o o U.F.CJ100ml . . . .. Manuale 2912003. . . . · . 
.. 

\'9~1 Enterococchi 
APAT IRSA-CNR o· u.f.cJ1 OOml - Manuale 29.12003 o ·.' 

I~ Pseudomonas aeruginosa 
APAT IRSA-CNR o o u.f.c.t250 ml . 

· Manuale 2912003- .. 

I! I I ' 

. . 

. 

li I I . . 

li I I ' 
' . ' . 

\!, I I 
. 

. 

11 I I . . . 

\i I I .· 

I! I I i 
. 

Il I I . 
li I I 

I . . 

li ' .J I . I 
Giudizio I ' ·~-~-~---' 

. I presente icertificalo non pub ~~te senia autorizzazione. 

Il Dir@~ ~~çj}. 
' 

~ O Uf ~) 
I I I S />. 11 p.NI ~ I 

~,~ r:J,90.3,/$) 
. \~ . ;z..1' ~ 

. Mod. 7R54 ed. 1 ·Laboratorio Analisi Acque Società TALETE spa Via M.M. RomiÌ(~ ~ , r T~761 238 

i I - . . I . ! . : - ' . 

I ' 
i 
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' Certificato n. 2433/2020 del 13/05/2020 · 
Pagina 111 

Nomtna!ivo dlenle 

TALETE SJ>.A. 
Prelevo eseguito da 

Personale laboratorio Talete 

Descrizione campiona I Etichetta 

Motiva 

Anallsl di routine 

Indirizzo 11 
VIAM.M.ROMm,4B. 

Localit4 

01100 VITERBO 
Codice esterno campione Presentato I 

11 
Fogno di per"""' 

Data P<1ilevo I Conlrollo effettualo da 

11J05l2020 BELAROT ANDREA 

· Tipo contenitore i , 
. BOTTIGLIA bA 1 LITRO IN VETRO . 

campione prelevato Il"'••• . . . · . · 11 . .· 
SORIANO NEL CIMINO (VT}-Dlstrlbutore Soc. Lorenzonl sr1 -Parcheggio CaUarozzo ·uscita - .. · 

11 
. . I 

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI 
11 ' ' ' 

COD. DESCRIZTONE ' METODICA· ' VALOR.Ej LIMITE: VÀLORE · 
PAR. ·PARAMETRO ' UTILIZZATA MASSIM01 

.· RiLEV. .. MISURATO .. · 

148 Arsenico (As) Rapporto ISTISAN 
10· I . <1 2007131 OAA.003 ' 

' 

' 

N'AT IRSA-CNR ., ' 

I 2 pH 6,5•9,5 :· 6,75 Manuale 2912003 ' 
,' . ' . 

5 Conducibilità elettrica ' '' APAT fRSA.CNR I . 
169 Manuale 2912ll03 '' ' 

. :' -

19 Azoto nitroso (N02) N'AT IRSA-CNR 
'0,5 I · .·ln.d. ' Manuale 2912003 ' , ... " -

' APAT IRSA-CNR I 78 Durezza totale 1'-50 . ' -6 Manuale 2912003 . ' 

'28 Fluoruri (F) ' ,. 
APAT~R 1,50 I '' 0,17 . 

' Manuate 2912003 I . ' I ' 

' 
' 

' ' 

I ' " 

I ' 

' 

I ' 

' 

' I ' ' •' 

·, I 
·. ' 

' I ' 
' 

' 

I ' 

' I ' ' ' 

IDBDP 

241912020 
Data controllo 

'' 11J05/2020 

' 

Numero 

1 

UNITA' 
• DfMISURA 

·· .... ·~ 
'o. _upH 
' 

uStcm a :ZO-C 

. ' mgn 

_..--, ·' ··F 

mgll 

.. 

'' 

; .. 
.-. 

" . 

' • 

~ : ' 
I 

-. ,. 

;, 

- ' 



,. 

I 

I • 
' I 

l'• 
I 

I 
· I ; . ~ . 
. Certificato n. 2434/2020 del 15/05/2020 

PaJna 1/1 
1 

I I 

""'""' .. 
' 

{>·; . 

spa 
' 

i ' ~<:-::c::=i= talete 
I I 

Non\(nativo cliente 

TAf.ETE S.P.A. 

. . 

T Indirizzo 

I VIA M:M. RoMm, 48 
. 'Lacafrtà 

01100 VITERBO (VI) . I Ccdlca esterno campione Presentato Il . FogUo di preRevo 110 campione I ID BDP 

242012020 2420/2020 

• Prelievo esegufto da 
I;' - ' Personale Laboratorio Talele 

Data prelfevo Controllo effettuato da Descrizione campione I EUchetta 

. li I i : . . . .· 11/05/2020 BELARCI ANDREA 
. MotTYo i 

1; • ; 
AnaDsi di routine - _ 

Tipo contenllcre 

BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE 
Campione prelevato presso , . · 

SORIANO NEL CIMINO (VT) ~Distributore Soc. Lorenzonl srl .·Parcheggio Callarozzo - uscita -
11 I , · . · · · · · .. · 

' '1 j 
I, ! 

i · ···RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI ·I. 

METODICA . VALORE . LIMITE· VALORE. ·· 
UTILIZZATA MASSIMO RILEV. MISURATO 

COO. [ ! DESCRIZIONE . 
PAR. 1 , PARAMETRO 

I Data controllo 

11/0512020 

Numero 

1 

UNITA' 
DI MISURA· 

APAT IRSA-CNR V.G.10 2 U.F.CJml Manuale 29/2003 · . . 
.· . I, 8~ Carica batterica !Otale 
11--'--"~~~~~~~~~~~~+-...:;;::::.:::=:;.::=::=.:=---i~~~~+-~~~-+-~~~~~~~~~~~-i 

· APAT IRSA-CNR 100 5 ·U.f.cJml · Manuale 29/2003 
im3 Conteggio colonie a 22'C 
' ~ - . 

. 

· APAT IRSA-CNR 
O· o U.F.Cl100ml Manuale 29/2003 I 

: /i .s1 eor.rormi totar. . . . . 

APATIRSA-CNR . o ' o U.F.CJ100ml Manuate 2912003 
/i 8~ E.coli I 

APAT IRSA-CNR o o u.tcl100ml . 
Manuale 2912003 · · · .. 

APAT IRSA-CNR · ' 
Manuale 29/2003 - - . 

o o u.f.c./250 ml :04 Pseudomonas aeruglnosa 

. . 

. li' i.· 

I! I 

I: I 

li I 
..l-~1:_l-•~~_;_~~~~~~~~~~~~~~_;_ 

Giudizio 

I. 

. 

I daU riportati nel ~te~ · ~al campione anarLttato. 
Dpresentece<tifica!Ononpull T<(,~ ~...,\. senzallUlorlzzazlone. 

11 ur~ tl;JWè lhll" 
~'/i URA ~ 
~ ·~ UILANI ~ 

li ~~-~,~ 
i'-l-~'-'+-~~--"-~~~~~~~~~~~·'--~~__J ~~ EZ.A~~~ 

! 
i' 

;)d 7R54 .;d. 1 - Laboratorio Analisl Acque Società TALETE spa Via M.M. Romlit, SMJ~d(. 0761 238 
' 

. 



Certificato n. 243512020 del 13105/2020 
Pagina 1/1 

Nomlnallvo criente Indirizzo 

,· C:< 
talete spa 

Localilà 

TALETES.P.A. VIA M.M. ROMm. 48 01100 VITERBO 
Prellevo eseguito da I Codice estemo campione l'nlsenlato I Fogllo di prellew ID campione IDBOP 

Personale Laboratorio Talete 2421/2020 2421/2020 

Descrizione campione I Etichetta 

r 
Data P"'Hevo ConlroRo effettuato da Data controno 

11A>SJ2020 BELAROI ANDREA 11/0512020 

Motivo I T1po con!enftore Numem 

AnaRsl di rOutine eomGLIA DA 1 LITRO IN VETRO . 1 

Campione prelevalo presso I 
SORIANO NEL CIMINO (VT) - Distributore Soc. Lorenzoni sr1 •Viale E. Monaci • uscita • · · 

( 

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI ··. 

·.METODICA VALORE LIMITE ·VALORE ·UNITA" 
UTILIZZATA MASSIMO RILl;V. MISURATO· DI MISURA 

COD. • DESCRIZIONE I PAR. PARAMETRO 
Rapporto ISTISAN .10 ·<1 '' pg/I 
2007131 DAA.003 

'148 Arsenico (As) t 
APATIRSA-CNR 

6.5·9.5 7,05 upH Manuale 29/2003 2 pH: ! 
APAT IRS.M:NR. · . '· 162 ustan a 20"C . Manuale 29/200l 5 Conduclblfrtà .elettrica I 
APAT IRSA-alR o.s . . . l!Ld. . , mgll · 
Manuale 29/2003 

,. . 19 Azoto nllroso (N02) I 
APAT IRSA-QIR 1S.SO . ' 5 ' ' "F Manuale 29/2003 .. 78 Durezza totale r 
APATIR~ 

1.SO 0,20 mgn Manuale 29/2003 28 Flucirurl (F) 'f 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
r 

Giudizio 

•. 

; ;_. 
1--

·-1 

•· 



• 

' 

. .. 

· . 

' Ce 1lficafo n. 2436/2020 del 15/05/2020 
Pagina 111 ! ' 

: ! 

l
i' 
'.' 
. 

Nomlnaliva cllenle 

TAlErE S.P A 

talete spa 

Loca!M 

01100 VITERBO (V1) I Indirizzo 

VIA M.M. ROMITI, 48 
Prelievo eseguno da ... Codiat estemo campione Presentato I Fogno di prelievo D campione 1•0 Bill> 

242212020 242212020 Personale Laboratorio Talete 
DesCrtziona campione I EUchetta 
li I · : ' 

Motivo ,. . 
Analisi di routine 
~Ione pre.levata presso . . 

Data prelievo C<lntrcno effettuata da 

11/05/2020 BEI.ARDI ANDREA 
Tipo ccntenltate 

BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE 

Dalla controllo 

11/05/2020 

. · · SORIANO NEL CIMINO (VT) ·Distributore Soc. Lorenzonl srl • Viale E. Monaci ·uscita • 
1, I : , · · · 

I 
.. 

. 

. 

. 

. . 

i I ' -! ·l i 

i RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI· 

C0~. 1 ! . DESCRIZIOllE 

"~· 
·'1 .PARAMETRO• .· 

. 
METODICA 

.. 
VALORE LIMITE· VALORE···.· . UNITA'. 

UTILIZZATA MASSIMO RILEV •. ' MISURATO, . DI MISURA . 

f, s? . carica batterica totale APAT IRSA-CNR V.G.10 o U.F.C.hnl - - Manuafe 29/2003 . ·. 

Conteggio colonie a 22'C APAT IRSA-CNR . 

. Manuale 2912003 100 •' .o . u.f.cJml ' ' 933 
' .. 

APAT IRSA-CNR o ... o U.F.C/100ml - Manuale 2912003 · it BJ Colifonnl lotar. . 
APAT IRSA-CNR o . . o. U.F.CJ100ml .· Manuale 2912003 .. li, Il~ E.coff 

APAT IRSA-CNR . o ·O u.f.c.1100ml Manuale 29/2003 . 
. '93j EnteroCocail 

· APAT IRSA-CNR o o u.f.c.1250 ml Manuale 29/2003 
• Ìl32 . . . 

Pseudomonas aeruglnosa .. 

Il 
- ! ! 

. . 

1l I i • 

li I 
Il I 
li I 
11 I 

. li I . 

li I 
1: I 
li i 

. 14illl riporlati nel-"'!Jl~.1%1 ~Clmllknt-
apnisen1e~ non pu6 senza""""1zzazio 

/'fili'/':', ...... ~ 
- n Di ·~' !!:', • 

! ~ ~ '"'1..'I - "'O I I I l• > r 0 {,.i-'J fg 
\ ~ B~~ 1103 Y,:',.~) . . ,<Yo ·l1 ~ 

I• ' - ......... __ -1,1~ od, 7R54 e,d. 1 ·Laboratorio Analisi Acque Società TALETE spa Via M.M. RomlU, 48 (VT)· 1 el. 0761 238 
: 


