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OGGETTO: Servizio Idrico Integrato del Comune di Soriano nel Cimino ~ Invio referti analitici.-

In allegato rimettiamo certificati delle analisi ordinarie batteriologiche e chimiche effettuate su

campioni d’acqua destinati al consumo umano.
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Certificato n. 3236/2023 del 18/05/2023
Pagina 1/1

Nominativo cliente Indirizzo Localita
TALETE S.P.A. i VIAM.M. ROMITI, 48 01100 VITERBO (VT)
Prelievo eseguito da ‘ Codice esterno campione Presentato il Foglio di prelievo 1D campione | ID BDP
Personale Laboratorio Talete 5 3132/2023 | 3129/2023
Descrizione campione / Etichetta Data prelievo Controlio effettuato da Data controlio
08/05/2023 BELARDI ANDREA 08/05/2023
Motivo Tipo contenitore Numero
Analisi di routine BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO 1
: Campione prelevato presso
SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Via Roma ( incrocio Via Porta Castagnara ) - RETE CILIANO
RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI
COD. DESCRIZIONE METODICA VALORE LIMITE VALORE UNITA'
PAR. PARAMETRO UTILIZZATA MASSIMO RILEV. MISURATO DI MISURA
APAT IRSA-CNR
2 |pH Manuale 29/2003 6.5-95 6.99 upH
- . APAT IRSA-CNR °
5 | Conducibilita elettrica Manuale 29/2003 174 uS/cm a 20°C
APAT IRSA-CNR . .
116 | Colore Manuale 29/2003 accettabile accettabile
APAT IRSA-CNR . .
117 | Odore Manuale 29/2003 accettabile accettabile
APAT IRSA-CNR . .
118 | Sapore Manuale 29/2003 accettabile accettabile
28 | Fluoruri (F) ISS CBB 037 rev.00 1,50 0,06 mgl/l
32 | Cloruri (C) ISS CBB 037 rev.00 250 9 mg/l
78 | Durezza totale 1SS CBB 037 rev.00 15-50 5 °F @
16 | Azoto ammoniacale (NH4) ISS CBB 037 rev.00 05 t.n.d. mg/l
UNIEN
24 |Ferro (Fe) 1SO17294-2/2016 02 0,014 mg/i
481 | Torbidita Rapporto ISTISAN-8/97 0,12 NTU
148 | Arsenico (As) ISS DAA 003 rev. 00 10 10 pg/t
- UNIEN
26 | Alluminio (Al) 1SO17294-2/2016 0,2 0,0861 mgl/l
Giudizio | dati riportati nel presente certificato sono relativj al campione analizzato.
i R i R .. N 1l presente certificato non pud essere riprokdatto périialniénte senza autorizzazione.
It campione di acqua in oggetto risuita chimicamente potabile. P R
Il Direttore-dei Laboratori’ -

Mod. 7R54 ed. 1 - Laboratorio Analisi Acque Societa TALETE spa Via MMRomltl, (

‘) Tel. 0761 238



Certificato n. 3171/2023 del 10/05/2023

Pagina 1/1

Nominativo cliente Indirizzo Localita
) TALETE S.P.A. VIA M.M. ROMITI, 48 01100 VITERBO (VT)
Prelievo eseguito da 1 Codice esterno campione Presentato il Foglio di prelievo ID campione ‘ iD BDP
Personale Laboratorio Talete 3131/2023 | 3128/2023
Descrizione campione / Etichetta Data prelievo Controllo effettuato da 4 Data controlio
08/05/2023 BELARD! ANDREA . 08/05/2023
Motivo Tipo contenitore Numero
Analisi di routine i BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE 1
Campione prelevato presso
SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Via Roma ( incrocio Via Porta Castagnara ) - RETE CILIANO
RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI
COD. DESCRIZIONE METODICA VALORE LIMITE VALORE UNITA'
PAR. PARAMETRO UTILIZZATA MASSIMO RILEV. MISURATO DI MISURA
81 | Coliformi totali ISO 9308-2:2014 0 0 U.F.C/100ml
85 |E.coli I1ISO 9308-2:2014 0 0 U.F.C./100ml
931 | Enterococchi AFNOR DX 33/03-10/13 0 0 u.f.c./100mi
| /
- ]
| Giudizio | dati riportati nel presente certificato,strngirelativi al campione analizzato.
. . . . . Il presente certificato non pud essérs f o-parziaimente senza autorizzazione.
Il campione risulta battericlogicamente potabile. fn RN
irettore dei/Laboratori
: % ¥ :" / j |

Mod. 7R54 ed. 1 - Laboratorio Analisi Acque Societa TALETE spa Via M.I\A.\%%iﬁ, 48 (VT) Tel. 0761 238




Certificato n. 3169/2023 del 10/05/2023
Pagina 1/1

It campione risulta batteriologicamente potabile.

Nominativo cliente Indirizzo ‘ Localita
TALETE S.P.A. VIA M.M. ROMITI, 48 01100 VITERBO (VT)
Prelievo eseguito da Codice esterno campione Presentato il Foglio di prelievo 1D campione | |D BDP
Personale Laboratorio Talete 3126/2023 | 3123/2023
Descrizione campione / Etichetta Data prelievo Controllo effettuato da Data controlio
08/05/2023 BELARDI ANDREA 08/05/2023
Motivo Tipo contenitore Numero
Analisi di routine BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE 1
! Campione prelevato presso
' SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Strada Montagna ( Via San Giorgio )- RETE CICELLE
RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI
COD. DESCRIZIONE METODICA VALORE LIMITE VALORE UNITA’
PAR. PARAMETRO UTILIZZATA MASSIMO RILEV. MISURATO DI MISURA
81 | Coliformi totali SO 9308-2:2014 0 0 U.F.C/100ml
85 | E.coli 180 9308-2:2014 0 0 U.F.C./100ml
931 | Enterococchi AFNOR IDX 33/03-10/13 0 0 u.f.c./100mi
Giudizio | dati riportati nel presente certificato sono;;elativi al campione analizzato.

Il presente certificato non pud essere riprodott§ parzialmente senza autorizzazione.
N

Il Diretto .‘deyix,f_aboratcri

i

Mod. 7R54 ed. 1 - Laboratorio Analisi Acque Societa TALETE spa Via

8




Certificato n. 3234/2023 del 10/05/2023

Pagina 1/1

Nominativo cliente Indirizzo Localita
TALETE S.P.A. VIA M.M. ROMITI, 48 01100 VITERBO (VT)
Prelievo eseguito da J‘ Codice esterno campione Presentato il Foglio di prelievo ID campione 1D BDP
Personale Laboratorio Talete | 3127/2023 | 3124/2023
Descrizione campione / Etichetta Data prelievo Controllo effettuato da Data controllo
08/05/2023 BELARDI ANDREA 08/05/2023
Motivo Tipo contenitore Numero
Analisi di routine BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO 1
Campione prelevato presso
. SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Strada Montagna ( Via San Giorgio )- RETE CICELLE
RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI
CoD. DESCRIZIONE METODICA VALORE LIMITE VALORE UNITA'
PAR. PARAMETRO UTILIZZATA MASSIMO RILEV. MISURATO DI MISURA
APAT IRSA-CNR
2 |pH Manuale 29/2003 85-95 7,04 uph
. ) APAT IRSA-CNR o
5 | Conducibilita elettrica Manuale 25/2003 163 uS/cm a 20°C
APAT IRSA-CNR . .
116 | Colore Manuale 29/2003 accettabile accettabile
APAT IRSA-CNR , .
117  Odore Manuale 29/2003 accettabile accettabile
APAT IRSA-CNR . .
118 | Sapore Manuale 29/2003 accettabile accettabile
28 | Fluoruri (F) ISS CBB 037 rev.00 1,50 0,06 mgll
32 | Cloruri (Cl) ISS CBB 037 rev.00 250 7 mg/l
78 | Durezza totale ISS CBB 037 rev.00 15-50 5 °F T
16 | Azoto ammoniacale (NH4) 1SS CBB 037 rev.00 0,5 t.n.d. mg/l
UNI EN
24 Ferro (Fe) 1SO17294-2/2016 0,2 0,014 mg/t
481 | Torbidita Rapporto ISTISAN-8/97 0,12 NTU
148 | Arsenico (As) ISS DAA 003 rev. 00 10 7 pg/t
Giudizio 1 dati riportati nel presente certificato sono rela;fi al campione analizzato.
X . i . L. . It presente certificato non pud essere riprodotio parziaimente senza autorizzazione.
It campione di acqua in oggetto risulta chimicamente potabile. e
Il Direttore ‘dei Laboratori

Mod. 7R54 ed. 1 - Laboratorio Analisi Acque Societa TALETE spa Via M.

i, 48 (VT) Tel. 0761 238




Certificato n. 3418/2023 del 18/05/2023

Pagina 1/1
Nominativo cliente Indirizzo Localita
TALETE S.P.A. VIA M.M. ROMITI, 48 01100 VITERBO (VT)
Prelievo eseguito da ‘ Codice esterno campione Presentato il Foglio di prelievo ID campione | ID BDP
Personale Laboratorio Talete 3128/2023 | 3125/2023
Descrizione campione / Etichetta Data prelievo Controllo effettuato da Data controlio
08/05/2023 BELARDI ANDREA 08/05/2023
»Motivo Tipo contenifore Numero
Analisi di routine BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO 1
Campione prelevato presso
SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Strada Montagna ( Via San Giorgio )- RETE CICELLE

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

coD. DESCRIZIONE METODICA VALORE | LIMITE VALORE UNITA'
PAR. PARAMETRO UTILIZZATA MASSIMO | RILEV. MISURATO DI MISURA
26 | Alluminio (Al) UNI EN 0,2 0,1479 mg/l

15017204-2/2016

’,

Giudizio | dati riportati nel presente certificato jmno relativi al campione analizzato.
il presente certificato non pud essere riprodotio parzialmente senza autorizzazione.

] DirettO{ ~ .

Mod. 7R54 ed. 1 - Laboratorio Analisi Acque Societa TALETE spa Via M.Ms.l\idrkiti,#&. (VI)»TeI. 0761 238



Certificato n. 3237/2023 del 10/05/2023 -

Pagina 1/1
Nominativo cliente indirizzo Localita |
TALETE S.P.A. VIA M.M. ROMITI, 48 01100 VITERBO (VT)
Prelievo eseguito da * Codice esterno campione Presentato il Foglio di prelievo 1D campione | ID BDP
Personale Laboratorio Talete ‘ 3134/2023 | 3131/2023
Descrizione campione / Etichetta Data prelievo Controllo effettuato da Data controlio
08/05/2023 BELARDI ANDREA 08/05/2023
Motivo Tipo contenitore Numero
Analisi di routine BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO 1
Campione prelevato presso
SORIANO NEL CIMINO (VT) - Serbatoio La Bastia uscita - RETE LA BASTIA
RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI
COD. DESCRIZIONE METODICA VALORE LIMITE VALORE UNITA’
PAR. PARAMETRO UTILIZZATA MASSIMO RILEV. MISURATO DI MISURA
APAT IRSA-CNR
2 |pH Manuale 29/2003 6.5-95 6,92 u pH
. . APAT IRSA-CNR o
5 | Conducibilita elettrica Manuale 29/2003 146 uS/cm a 20°C
APAT IRSA-CNR ) .
116 | Colore Manuale 26/2003 accettabile accettabile
APAT IRSA-CNR ) .
117 | Odore Manuale 29/2003 accettabile accettabile
APAT IRSA-CNR ) .
118 | Sapore ﬂ Manuale 29/2003 accettabite accettabile
28  Fluoruri (F) . 1SS CBB 037 rev.00 1,50 0,06 mg/l
32 ! Cloruri (Cl) ISS CBB 037 rev.00 250 8 mgft
78 | Durezza totale ISS CBB 037 rev.00 15-50 5 °F a
16 | Azoto ammoniacale (NH4) ISS CBB 037 rev.00 0,5 t.n.d. mg/l
UNI EN '
24 |Ferro (Fe) 1SO17294-2/2016 0,2 0,012 mg/l
481 | Torbidita Rapporto ISTISAN-8/97 0,10 NTU
148 | Arsenico (As) 1SS DAA 003 rev. 00 10 5 pg/t
Giudizio | dati riportati nel presente certificato sono relif,i al campione analizzato.
R . i . L. . I presente certificato non pud essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.
It campione di acqua in oggetto risulta chimicamente potabile. S TE
Laboratori

Mod. 7R54 ed. 1 - Laboratorio Analisi Acque Societa TALETE spa Via M.M:




Certificato n. 3417/2023 del 18/05/2023
Pagina 1/1

Nominativo cliente Indirizzo Localita

TALETE S.P.A. VIA M.M. ROMITI, 48 01100 VITERBO (VT)

Prelievo eseguito da Codice esterno campione Presentato il Foglio di prelievo ID campione |ID BDP
Personale Laboratorio Talete 3133/2023 | 3130/2023
Descrizione campione / Etichetta Data prelievo Controllo effettuato da Data controlio

08/05/2023 BELARDI ANDREA 08/05/2023

Motivo Tipo contenitore Numero
Analisi di routine BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO 1
Campione prelevato presso

SORIANO NEL CIMINO (VT) - Serbatoio La Bastia uscita - RETE LA BASTIA

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI
CcOoD. DESCRIZIONE METODICA VALORE LIMITE VALORE UNITA'
PAR. PARAMETRO UTILIZZATA MASSIMO RILEV. MISURATO DI MISURA
26 | Alluminio (Al) SO1Ta04 al016 02 0,124 mg/!

Giudizio | dati riportati nel presente certiﬁcaf;c;;d ‘

. . . R L R Il presente certificato non pud essere.ripido
Il campione di acqua in oggetto risulta chimicamente potabile.

;Gampione analizzato.
mente senza autorizzazione.

ei Laboratori,

Mod. 7R54 ed. 1 - Laboratorio Analisi Acque Societa TALETE spa Via M.M. Rbmiti, 48 (VT) Tel. 0761 238



Certificato n. 3172/2023 del 10/05/2023
Pagina 1/1

Nominativo gliente 1 Indirizzo N i Localita
|
TALETE S.P.A. f VIA M.M. ROMITI, 48 01100 VITERBO (VT) ‘
Prelievo eseguito da | Codice esterno campione Presentato il Foglio di prelievo ‘ {D campione | ID BDP
Personale Laboratorio Talete |  3135/2023 3132/2023
Descrizione campione / Etichetta Data prelievo Controllo effettuato da Data controllo
08/05/2023 BELARDI ANDREA 08/05/2023
Motivo : Tipo contenitore Numero
Analisi di routine ' BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE 1
Campione prelevato presso
SORIANO NEL CIMINO (VT) - Serbatoio La Bastia uscita - RETE LA BASTIA
RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI
COD. DESCRIZIONE METODICA VALORE LIMITE VALORE UNITA’
PAR. % PARAMETRO UTILIZZATA MASSIMO RILEV. MISURATO DI MISURA
81 | Coliformi totali 1SO 9308-2:2014 0 0 U.F.C/100ml
85 |E.coli SO 9308-2:2014 0 0 U.F.C./100ml
931 | Enterococchi AFNOR IDX 33/03-10/13 0 0 u.f.c./100ml
A
! ‘v
’!
Giudizio | dati riportati nel presente certiﬁca;tdv'{.sﬁqo fg!atjvi al campione analizzato.
. . . . . i presente certificato non pud essere ﬁprodbﬁ !‘Qpa;r'zja"tmente senza autorizzazione.
Il campione risulta batteriologicamente potabile. R A
It Direttore dei lzat
,f

Mod. 7R54 ed. 1 - Laboratorio Analisi Acque Societa TALETE spa Via M.M‘.‘L'Rﬁm'itift\m (VT) Tel. 0761 238




Certificato n. 3233/2023 del 10/05/2023

Pagina 1/1

Nominativo cliente ‘ Indirizzo Localita
TALETE S.P.A. VIA M.M. ROMITI, 48 01100 VITERBO (VT)
Prelievo eseguito da Codice esterno campione Presentato il Foglio di prelievo ’ ID campione iD BDP
Personale Laboratorio Talete | 3124/2023 312172023
Descrizione campione / Etichetta Data prelievo Controllo effettuato da Data controllo
vvvvvv 08/05/2023 BELARDI ANDREA 08/05/2023
Motivo Tipo contenitore Numero
Analisi di routine . BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO ‘ 1
Campione prelevato presso
SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Piazza V. Emanuele ( vicino alle scuole ) - CHIA - RETE CHIA
RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI
COD. DESCRIZIONE METODICA VALORE LIMITE VALORE UNITA'
PAR. PARAMETRO UTILIZZATA MASSIMO RILEV. MISURATO DI MISURA
APAT IRSA-CNR
2 pH Manuale 29/2003 65-95 6,74 upH
. . APAT IRSA-CNR R
5 | Conducibilita elettrica Manuale 29/2003 359 uS/cm a 20°C
APAT IRSA-CNR . .
116 Colore Manuale 29/2003 accettabile accettabile
APAT IRSA-CNR ) .
117 | Odore Manuale 29/2003 accettabile accettabile
APAT IRSA-CNR . .
118 | Sapore Manuale 29/2003 accettabile accettabile
28 | Fluoruri (F) ISS CBB 037 rev.00 1,50 0,09 mg/i
32 | Cloruri (Cl) 1SS CBB 037 rev.00 250 18 mg/!
78 Durezza totale 1SS CBB 037 rev.00 15-50 14 °F a
16 | Azoto ammoniacale (NH4) ISS CBB 037 rev.00 05 t.n.d. mg/l
UNI EN
24 |Ferro (Fe) 1SO17294-2/2016 0,2 0,013 mg/l
481 | Torbidita Rapporto ISTISAN-8/97 0,11 NTU
148 | Arsenico (As) 1SS DAA 003 rev. 00 10 7 ugll
Giudizio | dati riportati nel presente certificato soﬁp,;rela,ti\_ﬁ‘ al campione analizzato.
i i . . L. R Il presente certificato non pud essere ripr q‘i&td’ pa’rﬂaif'xiefnte\" enza autorizzazione.
Il campione di acqua in oggetto risulta chimicamente potabile. A D N

Mod. 7R54 ed. 1 - Laboratorio Analisi Acque Societa TALETE spa Via M.M. Romiti; 48/(VT) Tel.

Vi



Certificato n. 3168/2023 del 10/05/2023
Pagina 1/1

p—

' Nominativo cliente Indirizzo ‘ Localit
TALETE S.P.A. VIA M.M. ROMITI, 48 01100 VITERBO (VT)
Prelievo eseguito da \ Codice esterno campione Presentato il Foglio di prelievo ‘ ID campione | 1D BDP
Personale Laboratorio Talete | | 3125/2023 | 3122/2023
Descrizione campione / Etichetta Data prelievo Controllo effettuato da Data controllo
08/05/2023 BELARDI ANDREA 08/05/2023
Motivo ! Tipo contenitore Numero
Analisi di routine \ BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE 1
Campione prelevato presso
SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Piazza V. Emanuele ( vicino alle scuole ) - CHIA - RETE CHIA
RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI
COD. DESCRIZIONE METODICA VALORE LIMITE VALORE UNITA'
PAR. PARAMETRO UTILIZZATA MASSIMO RILEV. MISURATO DI MISURA
81 | Coliformi totali ISO 9308-2:2014 0 0 U.F.C/100ml
85 |E.coli 1SO 9308-2:2014 0 0 U.F.C./100ml
931 | Enterococchi AFNOR IDX 33/03-10/13 0 0 u.f.c./100m!
} 1
Giudizio { dati riportati nel presente certificato sono relativi §al campione analizzato.
., X i . i Il presente certificato non pud essere riprodotto ‘par "aémente senza autorizzazione.
It campione risulta batteriologicamente potabile. e :
Il Direttore dei

Mod. 7R54 ed. 1 - Laboratorio Analisi Acque Societa TALETE spa Via M.M.- omif €

VT) Tel. 0761 238



Certificato n. 3170/2023 del 10/05/2023

Pagina 1/1

Nominativo cliente i Indirizzo Localita
TALETE S.P.A. VIA M.M. ROMITI, 48 01100 VITERBO (VT)
Prelievo eseguito da ‘ Codice esterno campione ( Presentato il Foglio di prelievo ID campione | iD BDP
Personale Laboratorio Talete i 3129/2023 = 3126/2023
Descrizione campione / Etichetta Data prelievo Controllo effettuato da Data controllo
08/05/2023 BELARDI ANDREA 08/05/2023
Motivo Tipo contenitore Numero |
Analisi di routine : BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE 1 '
Campione prelevato presso
SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Via dei Castagni 2 ( civico 37 ) - RETE $. GIORGIO
RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI
CcOD. DESCRIZIONE METODICA VALORE LIMITE VALORE UNITA'
PAR. PARAMETRO UTILIZZATA MASSIMO RILEV. MISURATO DI MISURA
81 | Coliformi totali ISO 9308-2:2014 0 0 U.F.C/100ml
85 |E.coli 1SO 9308-2:2014 0 0 U.F.C./100ml
931 | Enterococchi AFNOR DX 33/03-10/13 0 é 0 u.f.c./100m}
Fal
/
Giudizio | dati riportati nel presente certificato sc?\o relativi al campione analizzato.
. . X . . Il presente certificato non pud essere riprodptto parziaimente senza autorizzazione.
Il campione risulta batteriologicamente potabile. :
Il Direttore dei.Laboratori

Mod. 7R54 ed. 1 - Laboratorio Analisi Acque Societa TALETE spa Via M.\M_i Y

i, 48 (VT) Tel. 0761 238



Certificato n. 3235/2023 del 10/05/2023

Pagina 1/1

g

Nominativo cliente indirizzo Localita
TALETE S.P.A. VIA M.M. ROMITI, 48 01100 VITERBO (VT)
Prelievo eseguito da Codice esterno campione  Presentato il Foglio di prelievo ID campione ‘ 1D BDP
Personale Laboratorio Talete © 3130/2023 I 3127/2023
Descrizione campione / Etichetta Data prelievo Controlio effettuato da ‘ Data controlio
08/05/2023 BELARD! ANDREA . 08/05/2023
Motivo Tipo contenitore ‘ Numero
Analisi di routine BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO 1
Campione prelevato presso
SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Via dei Castagni 2 { civico 37 ) - RETE S. GIORGIO
RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI
CoD. | DESCRIZIONE METODICA VALORE LIMITE VALORE UNITA'
PAR. PARAMETRO UTILIZZATA MASSIMO RILEV. MISURATO DI MISURA
APAT IRSA-CNR
2 pH Manuale 29/2003 6.5-95 737 upH ‘
. . APAT IRSA-CNR o
5 | Conducibilita elettrica Manuale 29/2003 179 uS/cm a 20°C
APAT IRSA-CNR . .
116 | Colore Manuale 29/2003 accettabile accettabile
APAT IRSA-CNR . .
117 | Odore Manuale 29/2003 accettabile accettabile
APAT IRSA-CNR . .
118 | Sapore Manuale 26/2003 accettabile accettabile
28 | Fluoruri {(F) ISS CBB 037 rev.00 1,50 0,08 mgl/l
32 | Cloruri (Cl) ISS CBB 037 rev.00 250 7 mg/t
78 | Durezza totale 1SS CBB 037 rev.00 15-50 5 °F 0
16 | Azoto ammoniacale (NH4) ISS CBB 037 rev.00 0,5 t.n.d. mg/t
UNI EN
24 Ferro (Fe) 1SO17294-2/2016 0,2 0,013 mg/l
481 | Torbidita Rapporto ISTISAN-8/97 0,11 NTU
148 | Arsenico (As) ISS DAA 003 rev. 00 10 8 ug/l
L li‘
Giudizio | dati riportati nel presente certificato sono relfz.vi al campione analizzato.
. . . . L. 3 I presente certificato non pud essere riprodotto pargialmente senza autorizzazione.
It campione di acqua in oggetto risulta chimicamente potabile. ST
Il Diretto aboratori,

Mod. 7R54 ed. 1 - Laboratorio Analisi Acque Societa TALETE spa Via M.Mii

Romfti, 48




Certificato n. 3177/2023 del 10/05/2023

Pagina 1/1

j Nominativo cliente

It campione risulta batteriologicamente potabile.

' Indirizzo | Localita
TALETE S.P.A. ‘ ‘ VIA M.M. ROMITI, 48 | 01100 VITERBO (VT)
Prelievo eseguito da ‘ Codice esterno campione Presentato il Foglio di prelievo ‘ D campione } 1D BDP
Personale Laboratorio Talete 31402023 3142/2023
Descrizione campione / Etichetta Data prelievo Controlio effettuato da Data controllo
08/05/2023 BELARDI ANDREA 08/05/2023
Motivo Tipo contenitore | Numero
Analisi di routine . BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE ‘ 1
Campione prelevato presso
SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Piazza San Paolo della Croce - $. EUTIZIO - RETE S. EUTIZIO
RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI
T
COD. DESCRIZIONE METODICA VALORE | LIMITE ‘ VALORE UNITA'
PAR. PARAMETRO UTILIZZATA MASSIMO RILEV. MISURATO DI MISURA
81 | Coliformi totali ISO 9308-2:2014 0 0 U.F.C/100ml
85 |E.coli 18O 9308-2:2014 0 0 U.F.C./100mi
931 | Enterococchi AFNOR IDX 33/03-10/13 0 0 u.f.c./100ml
)
/
Giudizio | dati riportati nel presente certificato sonofrelativi al campione analizzato.

Il presente certificato non pud essere riproc;ctt/é parzialmente senza autorizzazione.

Mod. 7R54 ed. 1 - Laboratorio Analisi Acque Societa TALETE spa Via MMR{';m l,

48 (VT) Tel. 0761 238



Certificato n. 3238/2023 del 10/05/2023

Pagina 1/1

Nominativo cliente Indirizzo Localita
TALETE S.P.A. VIA M.M. ROMITI, 48 01100 VITERBO (VT)
Prelievo eseguito da Codice esterno campione Presentato il Foglio di prelievo ID campione 1D BDP
Personale Laboratorio Talete 3141/2023 = 3143/2023
Descrizione campione / Etichetta Data prelievo Controllo effettuato da Data controlio
08/05/2023 BELARD! ANDREA 08/05/2023
Motivo Tipo contenitore Numero
Analisi di routine BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO 1 |
Campione prelevato presso
SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Piazza San Paolo della Croce - 8. EUTIZIO - RETE S. EUTIZIO
RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI
COD. DESCRIZIONE METODICA VALORE LIMITE VALORE UNITA’
PAR. PARAMETRO UTILIZZATA MASSIMO RILEV. MISURATO DI MISURA
APAT IRSA-CNR
2 |pH Manuale 29/2003 65-95 683 upH
N . APAT IRSA-CNR o
, 5 Conducibilita elettrica Manuale 29/2003 286 uS/cm a 20°C
APAT IRSA-CNR . .
116 | Colore Manuale 29/2003 accettabile accettabile
APAT IRSA-CNR . .
117 | Odore ] Manuale 29/2003 accettabile accettabile
APAT IRSA-CNR . .
118 | Sapore Manuale 29/2003 accettabile accettabile
28 |Fluoruri (F) ISS CBB 037 rev.00 1,50 0,20 mg/l
32 | Cloruri (Ch) ISS CBB 037 rev.00 250 10 mg/l
78 | Durezza totale ISS CBB 037 rev.00 15-50 9 °F T
16 | Azoto ammoniacale (NH4) ISS CBB 037 rev.00 0,5 t.n.d. mg/l
UNI EN
24 Ferro (Fe) 1SO17294-2/2016 02 0,013 mg/l
481 | Torbidita | Rapporto ISTISAN-8/97 0,11 NTU
148 | Arsenico (As) ISS DAA 003 rev. 00 10 5 pg/l
;1‘
Giudizio | dati riportati nel presente certificato-sono. relatngg: campione analizzato.
) . . . L. . I presente certificato non pud essere nprodctto parzi ente senza autorizzazione.
Il campione di acqua in oggetto risulta chimicamente potabile.
I Dlrettore der Lab??aton\

Mod. 7R54 ed. 1 - Laboratorio Analisi Acque Societa TALETE spa Via M.M. Ro

(VT) Tel. 0761 238




Certificato n. 3232/2023 del 10/05/2023

Pagina 1/1

Nominativo cliente Indirizzo Localita
TALETE S.P.A. VIA M.M. ROMITI, 48 01100 VITERBO (VT)
Prelievo eseguito da Codice esterno campione Presentato il Foglio di prelievo ID campione D BDP
Personale Laboratorio Talete | 3123/2023 | 3120/2023
Descrizione campione / Etichetta Data prelievo Controllo effettuato da Data controllo
08/05/2023 BELARDI ANDREA 08/05/2023
Motivo Tipo contenitore Numero
Analisi di routine | BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO 1
Campione prelevato presso
SORIANO NEL CIMINO (VT) - Distributore Soc. Lorenzoni srl - Viale E. Monaci - uscita -
RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI
COoD. DESCRIZIONE METODICA VALORE @ LIMITE x VALORE UNITA’
PAR. PARAMETRO UTILIZZATA MASSIMO RILEV. | MISURATO DI MISURA
148 | Arsenico (As) 1SS DAA 003 rev. 00 10 7 pg/l
APAT IRSA-CNR
2 |pH Manuale 29/2003 6.5-95 6.85 upH
o ' APAT IRSA-CNR o
5 | Conducibilita elettrica Manuale 29/2003 219 uS/cm a 20°C
19 | Azoto nitroso (NO2) 1SS CBB 037 rev.00 0,5 t.n.d. mg/l
78 | Durezza totale ISS CBB 037 rev.00 15-50 6 °F
28 | Fluoruri (F) 1SS CBB 037 rev.00 1,50 0,06 mg/l

;

Giudizio

| dati riportati nel presente certificato soﬁo reta}iy;.a{ campione analizzato.
il presente certificato non pud essere riprodbtto parziaimente senza autorizzazione.

Mod. 7R54 ed. 1 - Laboratorio Analisi Acque Societa TALETE spa Via M.M. Rdmiti;i48‘?(\'l1") Tel. 0761 238




Certificato n. 3231/2023 del 12/05/2023
Pagina 1/1

Nominativo cliente

Indirizzo Localita
TALETE S.P.A. VIA M.M. ROMITI, 48 01100 VITERBO (VT)
Prelievo eseguito da Codice esterno campione Presentato il Foglio di prelievo ID campione |1D BDP
Personale Laboratorio Talete 3122/2023 | 3119/2023
Descrizione campione / Etichetta Data prelievo Controllo effettuato da Data controllo
08/05/2023 BELARDI ANDREA 08/05/2023
Motivo Tipo contenitore Numero
Analisi di routine BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE 1
Campione prelevato presso
SORIANO NEL CIMINO (VT) - Distributore Soc. Lorenzoni srl - Viale E. Monaci - uscita -
RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI
COD. DESCRIZIONE METODICA VALORE LIMITE VALORE UNITA’
PAR. PARAMETRO UTILIZZATA MASSIMO RILEV. MISURATO DI MISURA
. . APAT IRSA-CNR '
80 | Carica batterica totale Manuale 29/2003 V. G. 10 0 U.F.C./ml
v . . APAT IRSA-CNR
933 | Conteggio colonie a 22°C Manuale 29/2003 100 0 u.f.c./mi
81 | Coliformi totali 1SO 9308-2:2014 0 0 U.F.C/100ml
85 | E.coli 1SO 9308-2:2014 0 0 U.F.C./100ml
931 | Enterococchi AFNOR IDX 33/03-10/13 0 0 u.f.c./100mi
932 | Pseudomonas aeruginosa UNIEN ISO 16266-2 0 0 u.f.c./250 mi
I
/
Giudizio | dati riportati nel presente certiﬁcatq,_s_,o’no.rﬁé{a\t}‘ivi al campione analizzato.

Il presente certificato non puo essere-riprodof ialmente senza autorizzazione.

Mod. 7R54 ed. 1 - Laboratorio Analisi Acque Societa TALETE spa Via M.M. Rom

iti, 48 (VT) Tel. 0761 238

5‘ -

[



Certificato n. 3230/2023 del 10/05/2023
Pagina 1/1

[ Indirizzo Locaiita
TALETE S.P.A. VIA M.M. ROMITI, 48 \ 01100 VITERBO (VT)
Prelievo eseguito da Codice esterno campione Presentato il Foglio di prelievo ID campione ‘ 1D BDP
Personale Laboratorio Talete | 3121/2023 | 3118/2023
Descrizione campione / Etichetta Data prelievo Controllo effettuato da J Data controllo
08/05/2023 BELARDI ANDREA © 08/05/2023
Motivo Tipo contenitore | Numero
Analisi di routine BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO 1
Campione prelevato presso
. SORIANO NEL CIMINO (VT) - Distributore Soc. Lorenzoni sri - Parcheggio Callarozzo - uscita -
RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI
|
COD. DESCRIZIONE METODICA VALORE LIMITE VALORE UNITA'
PAR. PARAMETRO UTILIZZATA MASSIMO RILEV. MISURATO DI MISURA
148 | Arsenico (As) ISS DAA 003 rev. 00 10 2 pg/l
APAT IRSA-CNR
77777 2 |pH Manuale 29/2003 6.5-95 6,52 upH
. . APAT IRSA-CNR o
» 5 |Conducibilita elettrica Manuale 29/2003 175 uS/cm a 20°C
19 | Azoto nitroso (NO2) ISS CBB 037 rev.00 0,5 t.n.d. mg/l
78 | Durezza totale ISS CBB 037 rev.00 15-50 4 °F
28 | Fluoruri (F) ISS CBB 037 rev.00 1,50 0,08 mg/l
/
i.
. {
Giudizio | dati riportati nel presente certifica 4 sono relativi al campione analizzato.
il presente certificato non pu;‘:{ esser ‘gfgdptto parzialmente senza autorizzazione.
L \ 2

Mod. 7R54 ed. 1 - Laboratorio Analisi Acque Societa TALETE spa me om i, 48 (VT) Tel. 0761 238



Certificato n. 3229/2023 del 12/05/2023
Pagina 1/1

TALETE S.P.A.

! Indirizzo

CVIAMM.

ROMITI, 48

‘ Localita

1 01100 VITERBO (VT)

Prelievo eseguito da

Personale Laboratorio Talete

Codice esterno campione

Presentato il

Foglio di prelievo

ID campione gxo BDP
3120/2023

3117/2023

Descrizione campione / Etichetta

Data prelievo

Controllo effettuato da

‘ Data controllo

08/05/2023 BELARDI ANDREA 08/05/2023
Motivo Tipo contenitore Numero
Analisi di routine | BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE 1
Campione prelevato presso
SORIANO NEL CIMINO (VT) - Distributore Soc. Lorenzoni srl - Parcheggio Callarozzo - uscita -
RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI
. coD. DESCRIZIONE METODICA VALORE LIMITE VALORE UNITA’
PAR. PARAMETRO UTILIZZATA MASSIMO RILEV. MISURATO DI MISURA
. . APAT IRSA-CNR
80 | Carica batterica totale Manuale 29/2003 V.G. 10 1 U.F.C./ml
. . o APAT IRSA-CNR
933 | Conteggio colonie a 22°C Manuale 29/2003 100 3 u.f.c./ml
81 | Coliformi totali 1SO 9308-2:2014 0 0 U.F.C/100ml
85 |E.coli iSO 9308-2:2014 0 0 U.F.C./100ml
931 | Enterococchi AFNOR IDX 33/03-10/13 0 0 u.f.c./100mi
932  Pseudomonas aeruginosa UNI EN 1SO 16266-2 0 0 u.f.c./250 mi
Giudizio | dati riportati nel presente certificatd sono relativi al campione analizzato.

It presente certificato non pué essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.




Certificato n. 3228/2023 del 10/05/2023
Pagina 1/1

| Nominativo cliente

Indirizzo i Localita
TALETE S.P.A. VIA M.M. ROMITI, 48 ‘ 01100 VITERBO (VT)
Prelievo eseguito da Codice esterno campione Presentato il Foglio di prelieve D campione 1D BDP
Personale Laboratorio Talete l | 3119/2023 | 3116/2023
Descrizione campione / Etichetta Data prelievo Controllo effettuato da Data controllo
08/05/2023 BELARDI ANDREA ‘ 08/05/2023
Motivo Tipo contenitore Numero
Analisi di routine BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO 1
Campione prelevato presso
SORIANO NEL CIMINO (VT) - Distributore Soc. Lorenzoni srl - P.za S. Paolo della Croce - uscita -
RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI
COD. DESCRIZIONE METODICA VALORE LIMITE VALORE UNITA'
PAR. PARAMETRO UTILIZZATA MASSIMO RILEV. MISURATO DI MISURA
148 | Arsenico (As) 1SS DAA 003 rev. 00 10 6 pg/t
APAT IRSA-CNR
2 pH Manuale 20/2003 85-95 6,64 upH
o . APAT IRSA-CNR o
B w5 Conducibilita elettrica Manuale 29/2003 219 uS/cm a 20°C
19 | Azoto nitroso (NO2) ISS CBB 037 rev.00 0,5 t.n.d. mg/l
78 | Durezza totale ISS CBB 037 rev.00 15-50 7 °F
28 | Fluoruri (F) 1SS CBB 037 rev.00 1,50 0,08 mg/l
/ i
~ /
Giudizio | dati riportati nel presente certificato sonofre!ativi al campione analizzato.
il presente certificato non pud essere riprodotte parz 'almenﬁe senza autorizzazione.
It Direttore dei Laborateri.

s,
N A

Mod. 7R54 ed. 1 - Laboratorio Analisi Acque Societa TALETE spa Via M.M. qumltl,48(VT) 'i'el. 0761 238




Certificato n. 3227/2023 del 12/05/2023
Pagina 1/1

Nominativo cliente Indirizzo ‘ Localita
TALETE S.P.A. VIA M.M. ROMITI, 48 01100 VITERBO (VT) -
Prelievo eseguito da Codice esterno campione ‘ Presentato il Foglio di prelievo ID campione | ID BDP
Personale Laboratorio Talete 3118/2023 | 3115/2023
Descrizione campione / Etichetta Data prelievo Controlio effettuato da Data controllo
08/05/2023 | BELARDI ANDREA 08/05/2023
Motivo Tipo contenitore 3 Numero
Analisi di routine BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE | 1
Campione prelevato presso
SORIANO NEL CIMINO (VT) - Distributore Soc. Lorenzoni srl - P.za S. Paolo della Croce - uscita -
RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI
coD DESCRIZIONE METODICA VALORE LIMITE VALORE UNITA'
PAR. PARAMETRO UTILIZZATA MASSIMO RILEV. MISURATO DI MISURA
""" . . APAT IRSA-CNR
80 | Carica batterica totale Manuale 29/2003 V.G. 10 2 U.F.C./ml
. . ° APAT IRSA-CNR
933 | Conteggio colonie a 22°C Manuale 29/2003 100 3 u.f.c./mi
81 | Coliformi totali ISO 9308-2:2014 0 0 U.F.C/100ml
85 |E.coli ISO 9308-2:2014 0 0 U.F.C./100ml
931 | Enterococchi AFNOR IDX 33/03-10/13 0 0 u.f.c./100mi
932 | Pseudomonas aeruginosa UNIEN ISO 16266-2 0 0 u.f.c./250 mi
/

' Giudizio

Il presente certificato non pud

&

| dati riportati nel presente certificato sqr"io relativi al campione analizzato.
USRI
sere

tto parzialmente senza autorizzazione.

Mod. 7R54 ed. 1 - Laboratorio Analisi Acque Societa TALETE spa VI&MM;R m v

M

48 (VT) Tel. 0761 238




Certificato n. 3226/2023 del 10/05/2023

Pagina 1/1

(Nominativo cliente

 TALETE S.P.A.

Indirizzo
VIAMM.

ROMITI, 48

Localita
01100 VITERBO (VT)

Prelievo eseguito da

Personale Laboratorio Talete

J Codice esterno campione

Presentato il

| Foglio di prelievo

1D campione 1D BDP

| 3117/2023 | 3114/2023

Descrizione campione / Etichetta

Data prelievo

Controllo effettuato da

i
i Data controlio

08/05/2023 BELARDI ANDREA 08/05/2023
Motivo Tipo contenitore ‘ Numero
Analisi di routine . BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO | 1
Campione prelevato presso
SORIANO NEL CIMINO (VT) - Distributore Soc. Lorenzoni snc - Via A. Ferruzzi- uscita -
RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI
COD. ‘ DESCRIZIONE METODICA | VALORE : LIMITE VALORE UNITA'
PAR. PARAMETRO UTILIZZATA MASSIMO RILEV. MISURATO DI MISURA
148 | Arsenico (As) ISS DAA 003 rev. 00 10 2 Hg/t
APAT IRSA-CNR
777777 2 pH Manuale 29/2003 85-95 6,52 upH
PN . APAT IRSA-CNR o
5 | Conducibilita elettrica Manuale 29/2003 175 uSfema 20°C
19 | Azoto nitroso (NO2) ISS CBB 037 rev.00 0,5 t.n.d. mg/l
78 | Durezza fotale ISS CBB 037 rev.00 15-50 6 °F
28 | Fluoruri (F) 1SS CBB 037 rev.00 1,50 0,09 mg/l
! JA
{Eiudizio | dati riportati nel presente certiﬁca;’bis‘gnq relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non pud es;erg;’”‘ Qdo_ﬁo béf;ié!mgnte senza autorizzazione.
Il Direttore- dei Laboratori
L

Mod. 7R54 ed. 1 - Laboratorio Analisi Acque Societa TALETE spa Via M.I\Vliiinmiti; '4‘8”'(VT) Tel. 0761 238




Certificato n. 3225/2023 del 12/05/2023

Pagina 1/1

Nominativo cliente Indirizzo } Localita
TALETE S.P.A. VIA M.M. ROMITI, 48 01100 VITERBO (VT)
Prelievo eseguito da % Codice esterno campione Presentato il Foglio di prelievo ‘ ID campione | ID BDP
Personale Laboratorio Talete \ | 3116/2023 | 3113/2023
Descrizione campione / Etichetta i Data prelievo Controllo effettuato da Data controlio
08/05/2023 | BELARD! ANDREA 08/05/2023
Motivo Tipo contenitore Numero
Analisi di routine BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE 1
Campione prelevato presso
SORIANO NEL CIMINO (VT) - Distributore Soc. Lorenzoni snc - Via A. Ferruzzi- uscita -
RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI
| COD. DESCRIZIONE METODICA VALORE LIMITE VALORE UNITA’
PAR. PARAMETRO UTILIZZATA MASSIMO RILEV. MISURATO DI MISURA
. . APAT IRSA-CNR
80 | Carica batterica totale Manuale 29/2003 V.G. 10 1 U.F.C./mi
. . o APAT IRSA-CNR
933 | Conteggio colonie a 22°C Manuale 29/2003 100 2 ufc./mi
81 | Coliformi totali 1SO 9308-2:2014 0 0 U.F.C/100ml!
85 |E.coli I1SO 9308-2:2014 0 0 U.F.C./100mi
931 | Enterococchi AFNOR IDX 33/03-10/13 0 0 u.f.c./100ml
932 | Pseudomonas aeruginosa UNIEN ISO 16266-2 0 0 u.f.c./250 ml
[\
/
Giudizio f | dati riportati nel presente certificato. song rel 1 ivi al campione analizzato.
Il presente certificato non pud essere ff a‘q' t0 parzk ‘h)egte senza autorizzazione.
Il Direttore dei




