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I t 

Viterbo, 

Ill.mo Sig. 
SINDACO 

Member of CISQ F-ratlon 

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTI;M 

IS 09001 

del Comune di Soriano nel Cimino 
Via Roma, 12 
01038 SORIANO NEL CIMINO (VT) 

Spett.le 
A.S.L. VT/3-Servizio lgiene Pubblica 
Via Fermi 
01100 VITERBO 

OGGETTO: Servizio ldrico lntegrato del Comune di Soriano nel Cimino - lnvio referti analitici.-

In allegato rimettiamo certificati delle analisi ordinarie batteriologiche e chimiche effettuate su 

campioni d'acqua destinati al consumo umano. 

Distinti saluti. 

TALE E SPA 

uilani 

All. vari 

Talete S.p.A. ·Via M.llo Mariano Romiti n. 48 01100 • Viterbo Tel 0761 23888 · fax 0761 23825 • COD.FISC./P.IVA /R.I. : 01767320565 R.E.A.127494 cap. Soc. E 465.972,00 
Email: info@taletespa.eu Pee. taletespa@sicurezzapostale.it Sito www.taletespa.eu 
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Certificato n. 5620/2023 del 09/08/2023 
Pagina 1/1 

Nominative cliente 

TALETE S.P.A. 

lndirizzo 

VIA M.M. ROMITI, 48 
, Prelievo eseguito da Cadice esterno campione , Presentato ii 

Personale Laboratorio Talete 

Descrizione campione I Etichetta 

Motive 

Data prelievo 

07/08/2023 

Tipo contenitore 

Foglio di prelievo 

Controllo effettuato da 

BELARDI ANDREA 

Analisi di routine BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO 
1 Campione prelevato presso 

SORIANO NEL CIMINO (VT) - F .P. Piazza Garibaldi - CHIA - RETE CHIA 

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI 

APAT IRSA-CNR 
Manuale 29/2003 
APAT IRSA-CNR 
Manuale 29/2003 

VALORE 
MASSIMO 

6,5 - 9,5 6,7 

361 

5422/2023 

APAT IRSA-CNR 
accettabile accettabile 

1,50 0,10 

ISS CBS 037 rev.CO 250 18 

Durezza totale ISS CBS 037 rev.CO 15-50 13 

Azoto ammoniacale (NH4) ISS CBS 037 rev.CO 0,5 t.n.d. 

UNI EN 
0,2 t.n.d. 18017294-2/2016 

Rapporto ISTISAN-8/97 0,15 

ISS DAA 003 rev. 00 10 6 

Giudizio 

II campione di acqua in oggetto risulta chimicamente potabile. 

UNITA' 
DI MISURA 

u pH 

mg/I 

mg/I 

OF 

mg/I 

mg/I 

NTU 

µg/I 
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Certificato n. 5621/2023 del 09/08/2023 
Pagina 1/1 

Nominativo cliente 

TALETE S.P .A. 

lndirizzo Localita 

VIA M.M. ROMITI, 48 '·-----------------------·--·---------------------------·c··------------- -----------'--------- -------------------L------------·--. 
Prelievo eseguito da Codice esterno campione Presentato ii Foglio di prelievo 

Personale Laboratorio Talete 5423/2023 
Descrizione campione I Etichetta : Controllo effettuato da 

0710812023 BELARDI ANDREA 

Tipo contenitore 

Analisi di routine BOTIIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE 
Campione prelevato presso 

j SORIANO NEL CIMINO (VT)- F.P. Piazza Garibaldi -CHIA - RETE CHIA 

DESCRIZIONE 
PARAMETRO 

Coliformi totali 

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI 

-----------------------

UNITA' 
DI MISURA 

Giudizio I dati riportati nel presente ~1~!2!!~~·tivi al campione analizzato. 

II campione risulta batteriologicamente potabile. 
II presente certificato non pu6 A'f~inM~ 

110 

Mod. 7R54 ed.1 - Laboratorio Analisi Acque Societa TALETE spa Via M.M. Romiti, 48 (VT) Tel. 0761 238 
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Certificato n. 5622/2023 del 09/08/2023 
Pagina 1/1 

Nominative cliente 

TALETE S.P.A. 

'lndirizzo 

VIA M.M. ROMITI, 48 
1 Prelievo eseguito da Codice esterno campione : Presentato ii 

Personale Laboratorio Talete 

Descrizione campione I Etichetta Data prelievo 

07/08/2023 

Tipo contenitore 

Localita 

01100 VITERBO 

Foglio di prelievo 

Controllo effettuato da 

BELARDI ANDREA 

: ID campione 

5424/2023 

BOTTIGUA DA 1 UTRO IN VETRO 
i Campione prelevato presso 

SORIANO NEL CIMINO (VT)- F.P. Piazza San Paolo della Croce - S. EUTIZIO - RETE S. EUTIZIO 

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI 

32 Cloruri (Cl) ISS CBB 037 rev.00 10 

78 Durezza totale ISS CBB 037 rev.00 15-50 9 

16 ISS CBB 037 rev.00 0,5 t.n.d. 

24 (Fe) 
UNI EN 

0,2 t.n.d. 15017294-2/2016 

481 Torbidita Rapporto ISTISAN-8/97 0,06 

148 Arsenico (As) ISS DAA 003 rev. 00 10 4 

Giudizio 

II campione di acqua in oggetto risulta chimicamente potabile. 

mg/I 

OF 

mg/I 

mg/I 

µg/I 

Mod. 7R54 ed.1 - Laboratorio Analisi Acque Societa TALETE spa Via M.M. Romiti, 48 (VT) Tel. 0761 238 
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Certificato n. 5623/2023 del 09/08/2023 
Pagina 1/1 

Nominative cliente 

TALETE $.P.A. VIA M.M. ROMITI, 48 
Prelievo eseguito da Codice esterno campione Presentato ii 

Personale Laboratorio Talete 
------------------

Descrizione campione I Etichetta ; Data prelievo 

Localita 

01100 VITERBO 

Foglio di prelievo 

Controllo effettuato da 

ID BDP 

5428/2023 

Data controllo 

07/08/2023 BELARDI ANDREA 07/08/2023 
Motivo 

Analisi di routine 

Campione prelevato presso 

-- --- - ----------------- --- - -- ------------- ------------·------- -------------- ------------------ ----- -- --------------'----------- -,-----------i 

! Tipo contenitore 

BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE 

SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Piazza San Paolo della Croce - S. EUTIZIO - RETE S. EUTIZIO 

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI 

Giudizio 

II campione risulta batteriologicamente potabile. 

90:; 'c{'i 
·>;,--· 

fl., A ,~'·": . 
'-------------------------.;:_;.i~..;_--.,J""_':"_::"'_.,.-_,.J;',,,_.iL~,-----------------~ 

Mod. 7R54 ed. 1 - Laboratorio Analisi Acque Societa TALETE spa Via M.M. Romiti, 48 (VT) Tel. 0761 238 
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Certificato n. 5624/2023 del 09/08/2023 
Pagina 1/1 

Nominative cliente 

TALETE S.P.A. 

! lndirizzo Localita 

VIA M.M. ROMITI, 48 01100 VITERBO 
Codice esterno campione ; Presentato ii ID campione ID BOP 

Personale Laboratorio Talete _____________ ,_ - - -

Descrizione campione I Etichetta 

Motivo 

Analisi di routine 
-------------------

Campione prelevato presso 

Data prelievo 

07/08/2023 

Tipo contenitore 

BELARDI ANDREA 

BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO 

SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Piazza Umberto I· RETE CILIANO 

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI 

Manuale 29/2003 
6,5 - 9,5 

APAT IRSA-CNR 
Manuale 29/2003 

----··----- ---------------- ---·•-M•• 

116 Colore APAT IRSA-CNR 
Manuale 29/2003 

117 Odore APAT IRSA-CNR 

118 Sa pore 
- --- - ----- ·- .. ,._.__ -···--··---

Fluoruri (F) 

Cloruri (Cl) 250 

Durezza totale ISS CBB 037 rev.00 15-50 

Azoto ammoniacale (NH4) !SS CBB 037 rev.00 0,5 

Ferro (Fe) UNI EN 
0,2 t.n.d. IS017294-2/2016 

481 Torbidita Rapporto ISTISAN-8/97 0,18 

148 Arsenico (As) !SS DAA 003 rev. 00 10 9 

Giudizio 

II campione di acqua in oggetto risulta chimicamente potabile. 

5426/2023 5429/2023 

Data controllo 

07/08/2023 

Numero 

OF 

mg/I 

mg/I 

NTU 

µg/I 

Mod. 7R54 ed. 1 - Laboratorio Analisi Acque Societa TALETE spa Via M.M. Romiti, 48 (VT) Tel. 0761 238 
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Certificato n. 5625/2023 del 09/08/2023 
Pagina 1/1 

Nominative cliente lndirizzo , Localita 

VIA M.M. ROMITI, 48 
,-------------- -~---- ------~--------------

Codice esterno campione 

Personale Laboratorio Talete 

Descrizione campione I Etichetta 

Presentato ii 

Data prelievo 

07/08/2023 

' Tipo contenitore 

Foglio di prelievo 

Controllo effettuato da 

BELARDI ANDREA 

ID BOP 

542712023 5430/2023 

Data controllo 

07/08/2023 

Numero 

Analisi di routine BOTTIGUA DA 500 ML IN VETRO STERILE 
···-·----------------------------

' Campione prelevato presso 

SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Piazza Umberto 1- RETE CILIANO 

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI 

Giudizio 

II campione risulta batteriologicamente potabile. 

METODICA 
UTILIZZATA 

I dati riportati nel presente certificate s no lalivi al campione analizzato. 
II presente certificate non puo esser ' ' , lmente senza autorizzazione 

Mod. 7R54 ed. 1 - Laboratorio Analisi Acque Societa TALETE spa Via M.M. Ro 
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Certificato n. 5626/2023 del 09/08/2023 
Pagina 1/1 

Nominativo cliente 

TALETE S.P.A. 

lndirizzo Localita 

VIA M.M. ROMITI, 48 01100 VITERBO 
- -·7-·' ---- -~·-··--·-·-·-,·-----· ·---· 

Prelievo eseguito da Codice esterno campione , Presentato ii , Foglio di prelievo IDBDP 

5428/2023 5431/2023 Personale Laboratorio Talete 

Descrizione campione I Etichetta 
·-'----·---------~-··-----·------~------· 

Motivo 

. Analisi di routine 

i Campione prelevato presso 

Data prelievo 

07/08/2023 
·-·-- --- - --·---··--··-·---- ---·-- -· 

: Tipo contenitore 

Controllo effettuato da 

BELARDI ANDREA 

BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO 

SORIANO NEL CIMINO (VT) - F .P. Via dei Castagni 2 ( civico 37 ) - RETE S. GIORGIO 

'·-·-----···------···--·--···-··-- --- --- ·---------·-·----·-

COD. 
PAR. 

DESCRIZIONE 
PARAMETRO 

2 pH 

Conducibilita elettrica 

Durezza totale 

(As) 

Giudizio 

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI 

APAT IRSA-CNR 
Manuale 29/2003 

APAT IRSA-CNR 
Manuale 29/2003 

·-•· ---·----

APAT IRSA-CNR 
Manuale 29/2003 

APAT IRSA-CNR 

ISS CBS 037 rev.OD 

ISS CBS 037 rev.DO 

UNIEN 
18017294-2/2016 

Rapporto ISTISAN-8/97 

ISS DAA 003 rev. 00 

VALORE 
MASSIMO 

0,5 

0,2 

10 

LIMITE 

II campione di acqua in oggetto risulta chimicamente potabile. 
II Diret 

7 

5 

6 

Data controllo 

mg/I 

OF 

mg/I 

mg/I 

NTU 

µg/I 

Mod. 7R54 ed. 1 - Laboratorio Analisi Acque Societa TALETE spa Via M.M. Romiti, 48 (VT) Tel. 0761 238 



A
O
O
 
S
O
R
I
A
N
O
 
N
E
L
 
C
I
M
I
N
O

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
A
r
r
i
v
o
 
N
.
 
1
7
2
3
4
/
2
0
2
3
 
d
e
l
 
0
4
-
1
0
-
2
0
2
3

D
o
c
.
 
P
r
i
n
c
i
p
a
l
e
 
-
 
C
l
a
s
s
.
 
1
4
.
1
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o

Certificato n. 5627/2023 del 09/08/2023 
Pagina 1/1 

, lndirizzo 

i VIA M.M. ROMITI, 48 
Codice esterno campione Presentato ii 

07/08/2023 
Motive Tipo contenitore 

Localita 

01100 VITERBO 

Foglio di prelievo ID campione ID BOP 

5429/2023 5432/2023 
Controllo effettuato da Data controllo 

BELARDI ANDREA 

Analisi di routine 

Campione prelevato presso 

BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE 

SORIANO NEL CIMINO (VT)- F.P. Via dei Castagni 2 ( civico 37 )- RETE S. GIORGIO 

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI 

UNITA' 
DI MISURA 

r-----········· 

i Giudizio I dati riportati nel presente certificate so relativi al campione analizzato. 

I 11 campione risulta batteriologicamente potabile. 
II presente certificate non pu6 essere riprodo o parzialmente senza autorizzazione. 

Mod. 7R54 ed. 1 - Laboratorio Analisi Acque Societa TALETE spa Via M. 
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Certificato n. 5628/2023 del 09/08/2023 
Pagina 1/1 

Nominativo cliente 

TALETE S.P.A. 

lndirizzo Localita 

VIA M.M. ROMITI, 48 

i Prelievo eseguito da Codice esterno campione Presentato ii Foglio di prelievo ' ID campione ID BOP 

, Descrizione campione I Etichetta 

Motivo 

Analisi di routine 

Campione prelevato presso 

Data prelievo 

07/08/2023 

' Tipo contenitore 

5430/2023 

Controllo effettuato da 

BELARDI ANDREA 

BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE 

SORIANO NEL CIMINO (VT) - Serbatoio Ooppio G uscita - RETE DOPPIO G 

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI 

931 Enterococchi 

VALORE 
MISURATO 

0710812023 

Giudizio I dati riportati nel presente certificato son , elativi al campione analizzato, 

II campione risulta batteriologicamente potabile. 
II presente certificato non puo essere riprodott ''parzialmente senza autorizzazione. 

i:i:i 
\0 

Mod. 7R54 ed. 1 - Laboratorio Analisi Acque Societa TALETE spa.vi~-MJ--....._...-. 
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Certificato n. 5629/2023 del 09/08/2023 
Pagina 1/1 

Nominative cliente 

TALETE S.P.A. 

lndirizzo 

• Prelievo eseguito da ; Codice esterno campione 

Personale Laboratorio Talete 

. Descrizione campione I Etichetta 

Motivo 

Analisi di routine 

Presentato ii 

Data prelievo 

07/08/2023 

Tipo contenitore 

01100 VITERBO 

1 Foglio di prelievo 

Controllo effettuato da 

BELARDI ANDREA 

BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO 

IDBDP 

5434/2023 

Data controllo 

07/08/2023 

• Numero 

--------~!.. ~· ------------------------ ---- ------------ ............ ------------------- ..... ____ ,, ________________ , ____________ .. _____ _ 

Campione prelevato presso 

SORIANO NEL CIMINO (VT) - Serbatoio Doppio G uscita - RETE DOPPIO G 

Azoto ammoniacale (NH4) 
- - -- -------------·-··--··----------

Torbidita 

Arsenico (As) 

Giudizio 

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI 

APAT IRSA-CNR 
Manuale 29/2003 

APAT IRSA-CNR 

ISS CBB 037 rev.00 

ISS CBB 037 rev.00 

UNI EN 
18017294-2/2016 

Rapporto ISTISAN-8/97 

ISS DAA 003 rev. 00 

0,5 

0,2 

10 

II campione di acqua in oggetto risulta chimicamente potabile. 

I dati riportati nel presente certifiCPt 
II presente certificate non pu6 ess 

Mod. 7R54 ed.1 - Laboratorio Analisi Acque Societa TALETE spa Via M.M. 

t.n.d. mg/I 

t.n.d. 

0,25 

7 


